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RESUMEN
 El principal objetivo del proyecto es diseñar e implementar un sistema domótico con-
trolado de forma remota, web y reconocimiento de voz, destinado principalmente a perso-
nas con discapacidad, especialmente las físico-motora y visual. En el proyecto se utilizan 
dos tecnologías: LCN, marca reconocida mundialmente, y Arduino, plataforma de progra-
mación de código abierto. 
	 Inicialmente,	se	realiza	un	estudio	de	las	dificultades	de	las	personas	con	discapa-
cidad	en	el	Ecuador	que	 justifica	el	desarrollo	del	mismo.	Además,	se	expone	un	breve	
estado del arte sobre sistemas domóticos diseñados e implementados. A continuación, se 
realiza	un	estudio	de	la	arquitectura	de	la	tecnología	domótica,	sus	definiciones,	caracterís-
ticas principales, etc. de las tecnologías LCN y Arduino. 
 Posteriormente, se diseña e implementa el sistema domótico para ambas tecnolo-
gías	a	utilizarse,	tomando	en	cuenta	las	configuraciones	necesarias	para	cada	módulo	o	
tarjeta central, así como sensores, actuadores y elementos restantes de control. También 
se	realizaron	pruebas	de	comunicación	entre	módulos	a	través	del	bus	de	datos,	además	
de	evaluar,	detectar	y	corregir	errores	de	rendimiento	y	funcionalidad,	con	el	fin	de	proveer	
un sistema domótico acorde a los requerimientos demandados. A continuación, se desa-
rrolla una interfaz en LabVIEW para el control del sistema domótico Arduino a través de 
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ABSTRACT
 This research project presents the methodology of design of a domotic solution that 
facilitates the integration of persons with disabilities into the home. Four interfaces that allow 
the interaction of the user with the facilities in the home are developed: web-based interface, 
remote control interface, RFID interface, and voice commands interface.
 
	 Two	different	technologies	have	been	used	for	developing	this	solution.	The	first	one	
is a proprietary technology, which implements a single communication bus for interconnec-
ting intelligent devices that manage the home facilities based on the previously programmed 




selection of the technology that best meets the requirements of every person.
KEYWORDS
Disable, home automation, LCN, Arduino, voice commands, HMI, web control, energy sa-
ving.
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1.1 Introducción
 La imitación de habilidades naturales del ser humano constituye uno de los mayores 
retos	a	los	que	científicos	e	ingenieros	se	enfrentan,	debido	a	que	la	sustitución	de	activi-
dades motrices o de discernimiento requiere complejos modelos de discriminación y toma 
de decisiones. El colectivo de discapacitados en América Latina y el Caribe según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) es de 85 millones [1]. De igual forma, se estima según 
[2]	que	existen	alrededor	de	45	millones	de	adultos	mayores	en	la	región.	En	el	Ecuador	
según	estadísticas	del	CONADIS,	existen	416,177	personas	con	discapacidad	y	alrededor	
de 900,000 personas de la tercera edad [2][3]. 
 Por tal motivo en la actualidad es necesario desarrollar nuevas tecnologías que brin-
den alternativas para una mejor calidad de vida a dichas personas. La interacción dentro 
del hogar se vuelve un reto que encuentra solución en la automatización de viviendas y 
edificios.	Personas	con	discapacidad	motora	que	deban	utilizar	sillas	de	ruedas,	muletas,	
andadores, etc., presentan problemas en actividades comunes dentro del hogar, como abrir 
una puerta, presionar un interruptor, cerrar las persianas, etc.
 El proyecto propuesto plantea diseñar e implementar un sistema domótico que per-
mita	dar	solución	a	las	dificultades	diarias	de	las	personas	discapacitadas.	El	sistema	es	
implementado usando la tecnología LCN (Local Network Control) y la tecnología de código 
abierto	Arduino.	Además,	el	proyecto	incluye	múltiples	interfaces	de	control	e	 interacción	
mediante comandos por voz. Los resultados obtenidos son de gran ayuda para las personas 
discapacitadas,	pues	las	diferentes	interfaces	del	sistema,	alta	eficiencia	y	funcionalidad	les	
permitirá	mejorar	su	calidad	de	vida.	Además,	la	inclusión	de	los	comandos	de	voz	permite	
que la solución propuesta abarque el nicho de las personas con discapacidad, físico-motora 
y	visual,	a	quienes	está	destinado	el	proyecto.
1.2 Problemática
 Las personas con algún grado de discapacidad tienen que enfrentarse a numerosas 
barreras para relacionarse de manera competitiva y autónoma dentro de la sociedad, la 
vida laboral y en el hogar. Al hablar de barreras, nos referimos a las barreras arquitectóni-
cas y a las barreras actitudinales. Las principales barreras que afrontan las personas con 
discapacidad	 son:	 el	 prejuicio	 social,	 dificultad	 de	acceso	a	 la	 información	 y	 educación,	
problemas de accesibilidad, incapacidad o rechazo en el campo laboral, dependencia en el 
hogar.






la libertad de realizar una determinada actividad, movimiento, comunicación o autonomía 
en el entorno social o físico [5]. Éstas barreras presentan un límite a los derechos de las 
personas con discapacidad.
 Según la referencia [6] las barreras arquitectónicas afectan de manera desigual a las 
personas	según	su	grado	y	tipo	de	discapacidad,	y	se	clasifican	en:
• Barreras arquitectónicas urbanísticas. Son aquellas barreras que se encuentran en las 
vías	y	espacios	de	uso	público	como	pavimentación,	escaleras,	semáforos,	señaliza-
ción.
• Barreras	arquitectónicas	en	la	edificación. Son aquellas barreras que se encuentran en 
edificios	de	uso	público	o	privado.
• Barreras arquitectónicas en el transporte. Son aquellas barreras presentes en los dife-
rentes medios de transporte.
• Barreras arquitectónicas en la comunicación. Son aquellas barreras que limitan la emi-
sión o la recepción de una comunicación en cualquier medio.
	 En	 [7]	 se	menciona	 que	 la	 discapacidad	más	 frecuente	 es	 la	 discapacidad	 física	
(48,94%),	seguida	de	las	deficiencias	intelectuales	(21,81%),	auditivas	(12,22%)	y	visuales	
(11,70%).
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sarios para el desarrollo de las diferentes actividades, tanto en los sectores públicos como 
en	los	privados,	con	enfoque	en	el	hogar	a	través	de	control	automático.
	 Como	solución	a	esta	problemática	 se	plantea	 implementar	una	 red	domótica	de	
bajo costo para una vivienda media, cuyo propósito es brindar solución a la interacción de 
las	personas	con	discapacidad	en	el	hogar.	La	solución	domótica	propuesta	proveerá	de	un	
sistema funcional, de sencilla instalación y adaptación a las viviendas, con un costo acce-
sible a la realidad actual del país. Las estrategias de control incluyen monitoreo de forma 




 Diseñar e implementar un sistema domótico controlado de forma remota, web y re-
conocimiento de voz para asistir la interacción de personas con discapacidad en el hogar.
1.3.2 Objetivos específicos
1. Estudiar la arquitectura del sistema domótico para ajustarse a los requerimientos de las 
personas con discapacidad.
2. Elaborar modelos energéticos de uso de la tecnología domótica en viviendas tipo.
3. Desarrollar	un	análisis	económico	de	la	tecnología	domótica	propuesta.
1.4 Análisis del estado del arte
 El desarrollo y constante avance de las tecnologías de la información y comunica-
ción ha permitido la incorporación, a un gran número de campos de la actividad humana, 
de aplicaciones y elementos que permiten controlar dispositivos o sistemas eléctricos y 
electrónicos.
 Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, a través de tecnologías 
que promuevan su autonomía e independencia, es objeto de un sinnúmero de estudios 
e investigaciones alrededor del mundo [8]. Por lo tanto, resulta una necesidad, realizar 
investigaciones en aspectos médicos, sociales, económicos y tecnológicos, etc. para dar 
solución	a	esta	problemática	[9].
ESTEBAN FARFÁN - DIEGO QUIZHPE20
UNIVERSIDAD DE CUENCA
 Con el propósito de brindar herramientas que contribuyan en aspectos de integración 
de personas con discapacidad en el hogar, se han propuesto varias soluciones tecnológicas 
a	partir	de	diferentes	enfoques;	por	ejemplo	en	Italia,	existe	un	proyecto	que	tiene	como	
objetivo desarrollar un sistema completo para los adultos mayores, cuyo propósito es la 
prevención	de	enfermedades	crónicas	a	través	del	monitoreo	del	sujeto	,	además	de	asistir	
a su interacción con el medio ambiente y brindar apoyo en la realización de acciones y bús-




ciones de interés particular para grupos de personas con discapacidad, tales como hos-
pitales,	centros	geriátricos,	centro	para	discapacitados,	etc.	En	este	ámbito	son	muchas	
las pruebas y proyectos en desarrollo en todo el mundo, como es el caso de la región 
de	Marche,	 Italia	en	donde	se	ha	 logrado	el	financiamiento	de	un	proyecto	denominado:	
casa inteligente para el envejecimiento activo en las personas mayores [8]. Otro sistema 
es el denominado HOPE (HOme for the elderly PEople), que consiste de una plataforma 
integrada inteligente, que administra un hogar con diferentes funcionalidades que incluyen 
interacción con el usuario, seguridad y comunicaciones, donde cada sensor se conecta al 
HOPE mediante la red de ZigBee [10]. Se han diseñado sistemas domóticos para aplicacio-
nes	didácticas	en	laboratorios	de	ingeniería	electrónica,	uno	de	ellos	con	la	implementación	
de tecnología PLC (Power Line Communications), que pretende aprovechar el tendido de 
distribución eléctrica para crear una red domótica que ofrezca facilidades de acceso, control 
de los equipos del laboratorio, ahorro de energía y mejore la calidad de servicio para los 
estudiantes en una escuela colombiana de ingeniería [11]. Otro sistema domótico de inves-






y escalabilidad son limitadas.
 En [14] se ha desarrollado una aplicación móvil enfocada para las personas mayores 
y con discapacidad que permite controlar remotamente los elementos del hogar a través de 
comandos por voz transmitidos a la red GSM a través de servicio de mensajes cortos (SMS, 
por sus siglas en inglés). El receptor móvil recibe el SMS que es leído por un microcontro-
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lador utilizando una estructura de comandos AT (ATtention).
 La realidad de nuestro país dista mucho de la apreciación tecnológica que se vive 




1.5 Contribuciones de la tesis
El desarrollo de este trabajo generó:
• Un nuevo campo de desarrollo de sistemas de automatización que brinda ahorro en el 
consumo eléctrico, con un costo de instalación accesible para personas de ingresos 
medios. 
• Un sistema domótico que permite dar solución a los problemas de interacción de las 
personas con discapacidad físico-motora y visual, dentro del hogar. 
• Un software de reconocimiento de voz a través de la Web Speech API para el control 
permanente del sistema domótico.
• Comparación de dos tecnologías que brindan solución al mismo problema, con diferen-
tes costos y prestaciones.
CAPITULO 2
MARCO CONCEPTUAL
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2.1 Definiciones domóticas preliminares 




la posibilidad de automatizar y controlar los dispositivos dentro y fuera del inmueble [15].
	 La	Asociación	de	Domótica	e	Inmótica	Avanzada	(AIDA)	define	la	Domótica	como	
“La integración en los servicios e instalaciones residenciales de toda tecnología que permi-
ta una gestión energéticamente eficiente, remota, confortable y segura, posibilitando una 
comunicación entre todos ellos” [16].
	 Además,	es	importante	poner	a	consideración	que	solo	el	hecho	de	incluir	TIC1  (Tec-
nologías de la Información y Comunicación) al hogar, no encaja en el concepto de domóti-
ca.	Pues,	la	condición	necesaria	y	suficiente	que	requiere	la	definición	de	domótica	es	que,	
a parte de la inclusión de las TIC en la vivienda, ésta disponga de sistemas integrados e 
interactivos [17].
 Los objetivos de la domótica son principalmente el brindar mayor comodidad para las 
personas en la interacción con elementos del hogar, aumentar el confort y reducir consumo 
energético.
2.1.2 Clasificación de los sistemas de automatización del hogar
	 En	[18]	se	presenta	la	siguiente	clasificación	de	sistemas	de	automatización	de	ho-
gares:
• Dispositivos de control individuales. Conocido	por	ser	la	forma	más	primitiva	de	la	apli-
cación domótica, en este tipo de sistema cada aparato (como lavadora, secador de pelo, 
etc.) cuenta con un control independiente por sí mismo.
• Sistemas de control distribuido.	La	característica	más	 importante	de	este	 tipo	de	sis-
temas	es	que	los	controladores	no	están	centralizados,	sino	se	distribuyen	en	todo	el	
sistema y se encuentra conectado por redes de comunicación y de supervisión.
• Sistemas controlados centralmente. Estos sistemas son controlados por computadoras 
locales	a	fin	de	regular	los	aparatos	como	calentadores,	aires	acondicionados,	refrigera-
dores, persianas, sistemas de cocción, etc., independientemente de su ubicación actual, 
los elementos a controlar pueden conectarse al sistema de control desde cualquier lugar 
a través Internet o por teléfono.
1 Son	aquellas	tecnologías	que	permiten	transmitir,	procesar	y	difundir	información	de	manera	instantánea
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• Sistemas controlados en la nube. Estos sistemas se componen de dispositivos integra-
dos	que	están	conectados	a	servicios	en	la	nube	a	través	de	Internet.	Al	igual	que	en	los	
sistemas controlados centralmente, cada elemento puede conectarse a los sistemas de 
control desde cualquier lugar, a través de Internet.
2.1.3 Tipos de arquitectura 
 La arquitectura de los sistemas de domótica hace referencia a la estructura de su red 
[19][20]. Las principales arquitecturas son:
• Arquitectura centralizada. La Figura 2.1 muestra una arquitectura centralizada, en la que 
los elementos a controlar se encuentran conectados al sistema de control de la vivienda 
(PC o similar) [21]. Poseen un único nodo que recibe toda la información de las entra-
das, las procesa y envía órdenes a las salidas.
Figura 2.1. Arquitectura domótica centralizada
• Arquitectura descentralizada. La Figura 2.2 muestra una arquitectura descentralizada, 
en la que todos los elementos de la red actúan de forma independiente unos de otros. 
Comparten la misma línea de comunicación y cada uno de ellos dispone de funciones 
de control y de mando.
• Arquitectura distribuida. La Figura 2.3 muestra una arquitectura distribuida, en la cual 
cada sensor y actuador resulta ser también un controlador capaz de actuar y enviar in-
formación al sistema.
• Arquitectura híbrida. La Figura 2.4 muestra una arquitectura híbrida que resulta de la 
combinación de las arquitecturas centralizadas, descentralizadas y distribuidas. Es posi-
ble disponer de un controlador central o varios controladores descentralizados, los sen-
sores y actuadores pueden también ser controladores (como en un sistema distribuido) 
y	procesar	la	información	según	el	programa,	configuración	e	información	que	recibe,	y	
actuar sin que necesariamente pase por otro controlador.
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Figura 2.2. Arquitectura descentralizada
Figura 2.3. Arquitectura distribuida
Figura 2.4. Arquitectura híbrida
2.1.4 Medios de transmisión 
	 Según	[22]	los	medios	de	transmisión	pueden	clasificarse	de	acuerdo	a	la	informa-
ción,	interconexión	y	control,	entre	los	distintos	dispositivos	de	los	sistemas	de	domótica.	
Los principales medios de transmisión son:






dispositivos, con la función de controlador, se le denomina bus.
2.2 Sistemas de gestión 
	 La	definición	de	domótica	se	basa	en	4	pilares	fundamentales	[16]:
• Seguridad. La funcionalidad del sistema conjuntamente con la correcta ubicación de 
sensores, incrementan la seguridad de los habitantes del inmueble.
• Ahorro de energía. Para el ahorro energético hace falta contar con sensores que permi-
tan	regular	la	intensidad	luminosa	de	lámparas	instaladas	dentro	del	inmueble,	además	
de encender y apagar electrodomésticos únicamente cuando su uso sea requerido e 
incluso apagar toda la instalación eléctrica cuando el usuario abandone el hogar. Se es-
tima	que	el	ahorro	que	se	puede	alcanzar	con	una	instalación	domótica	bien	planificada	
es del 25%.
• Confort. La posibilidad de que el usuario pueda gestionar toda la instalación desde un 
control remoto, teléfono celular, monitoreo remoto a través de la web, etc., incrementa 
notablemente	la	comodidad	y	confianza	con	la	que	controla	la	seguridad	y	el	ahorro	de	
energía dentro del inmueble.
• Comunicaciones.	Las	comunicaciones,	en	la	automatización	de	viviendas	y	edificios	se	
encargan de los enlaces dentro del hogar y sus respectivos interfaces fuera de la insta-
lación local a través del Internet, mensajería corta, etc.
 El intercambio de información en una instalación domótica es fundamental. Peque-
ñas cantidades de información deben ser transmitidas con poca frecuencia, pero a grandes 
distancias y de una manera segura.
	 Los	requerimientos	técnicos	más	frecuentes	en	una	instalación	domótica	son	[16]:
• Control de iluminación y manejo de persianas
• Sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación
• Gestión de artículos de línea blanca, como refrigeradores, cocinas, etc.
• Integración y control de dispositivos de línea marrón, como por ejemplo televisores, jue-
gos de consola, sistemas de audio, etc.
• Sistema de comunicaciones para control y supervisión de las instalaciones.
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• Publicación web
• Seguridad y sistemas de control de acceso
 La Figura 2.5 muestra un diagrama del sistema de gestión domótico basado en la in-
teracción de los cuatro pilares: gestión de energía, gestión de seguridad, gestión del confort 
y gestión de las telecomunicaciones.
Figura 2.5. Sistemas de gestión
2.3 Tecnología LCN 
2.3.1 Introducción 
	 La	 tecnología	LCN	es	un	sistema	bus	modular	para	cualquier	clase	de	edificios	o	




también ofrece al usuario, gran comodidad individual y ahorro energético.
 
 Una red de instalación convencional LCN necesita solamente un hilo adicional a la 
red	eléctrica	para	la	transmisión	de	datos.	La	configuración	individual	de	los	módulos	de	
bus LCN se realiza utilizando el software de parametrización LCN-PRO, que permite crear 
proyectos	de	forma	remota	y	transmitirlos	después	al	lugar	requerido,	además	de	realizar	la	
lectura del mismo en cualquier momento, en caso que el sistema se encuentre ya instalado.
2.3.2 Ventajas del sistema LCN
 La tecnología del sistema LCN es muy conocida en el mercado mundial de automa-
tización	de	hogares	y	edificios,	debido	a	algunas	ventajas	[23],	como:	
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• LCN no requiere una red adicional. El montaje e instalación del sistema LCN no requie-
re	modificaciones	ni	adaptaciones	adicionales	a	la	red	eléctrica	existente,	debido	a	que	
únicamente utiliza un hilo libre de la instalación disponible. 
• Calidad:	vigilancia	integral.	Cuenta	con	cuatro	niveles	de	confirmaciones	y	avisos,	ob-
teniendo como resultado una vigilancia completa de todos los estados y procesos de la 
red.
• LCN es un sistema abierto. Debido a que LCN es un bus abierto, éste puede acoplarse 
mediante	interfaces	diferentes	a	prácticamente	cualquier	sistema	(e.g.	BACnet2 , Mod-
bus3 , Bosch, IOS, etc.).
2.3.3 Datos Técnicos
 En la referencia [23] se describen algunos datos técnicos del sistema LCN, los cua-
les se muestran en la Tabla 2.1.





Velocidad de datos Nivel inferior de bus: 9600 Bd  = tipo 100 
telegramas/s
Bus de segmento: 300 kBd–2.5 MBd = 
1000	telegramas/s	(hasta	10	000).
Datos útiles 24	Bits	(o	más:	hasta	120	B/telegrama)
Niveles inferior de bus 250	módulos	máximo	por	segmento






Notificaciones de confirmación y aviso 4 niveles:
• Confirmación	de	funciones.
• Notificaciones	de	estado.
• Órdenes de estado.
• Mensajes de funcionamiento.




ción de un hilo al cable de instalación convencional es posible interconectar y lograr interac-
ción entre los módulos del sistema a utilizar [23]. 
 El modo de operación de los módulos es absolutamente independiente, y no re-
quieren	 un	 suministro	 eléctrico	 exclusivo	 ni	 alimentación	 especial.	 La	 alta	 funcionalidad	





ción de los módulos LCN inteligentes y se conservan en el caso de una caída de tensión. 
Así, el estado actual puede leer todos los módulos LCN de una instalación en todo momen-
to,	analizarlos,	modificarlos	y	reprocesarlos	[23].	
2.3.5 Notificaciones de control y aviso
	 El	sistema	LCN	proporciona	cuatro	niveles	de	confirmaciones	y	avisos,	los	cuales	se	
transmiten entre módulos master y módulos esclavos, estos niveles son:
• Función	de	confirmación.	Es	la	respuesta	a	una	orden.	Además	de	confirmarse	la	recep-
ción	de	la	orden,	también	se	confirma	la	ejecución	correcta	de	ella.
• Aviso de mensaje.	Se	envía	cuando	el	valor	de	una	entrada	o	una	salida	se	modifica.	
Estos	avisos	permanecen	disponibles	a	lo	largo	de	todo	el	bus	y	son	los	más	importan-
tes	en	el	proceso	de	notificación	fiable	de	LCN.
• Orden de estado. Se usan para realizar los controles de seguimientos. Éstas envían al 
módulo	cuando	su	salida	se	conecta/atenúa.
• Mensajes de funcionamiento. Son aquellos que ayudan al instalador. Los módulos LCN 
tienen integradas funciones de comprobación de sobre temperatura, sobrecarga de la 
fuente de alimentación interna y otros errores de instalación semejantes. 
2.3.6 Tipos de módulos
	 Debido	a	la	alta	funcionalidad	y	diversidad	de	los	módulos	LCN,	éstos	se	clasifican	
en [23]:
• Módulos del bus. Los módulos del bus conforman la base del sistema LCN. Debido al 
microcontrolador incorporado, éste se encarga de la consulta de sensores, control de 








- HU, -LD) tienen dos salidas electrónicas atenuables de 230 V (de 300 VA a 2000 VA) y 
dos	salidas	adicionales	simuladas.	Controlan	la	atenuación,	la	conexión,	el	manejo	del	
motor, el control de paquetes y pulsos, etc.
• Módulos de bus y sensores. Los módulos de sensores (e.g. LCN-UPS, -SHS) ofrecen 
una alternativa económica cuando no se necesitan salidas de 230V. Gracias a sus cua-
tro salidas simuladas ofrecen las mismas funciones, aunque no salidas de potencia 
electrónica.
2.3.7 Conexiones para ampliaciones
	 La	gran	mayoría	de	módulos	LCN	están	provistos	de	varios	tipos	de	conexiones	para	








un módulo controle hasta ocho salidas de relés con una carga de 16 A y pueda solicitar 
ocho mensajes binarios.
• Salidas de control. Ofrecen	además	de	las	salidas	de	230V/110V,	salidas	de	control	de	
0 a 10 V, y salidas para buses de iluminación Dali4. 
2.3.8 Direccionamiento
 Los módulos LCN requieren de una dirección para el control de cada módulo, y ésta 
se compone de un número entre 5 y 254. Es posible enviar un dato a través del bus a una 
dirección	de	módulo	específica.	En	caso	de	que	sea	necesario	dirigirlo	hacia	varios	módu-
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 Los módulos pueden enviar directamente entre sí información para el procesamiento 
posterior y formar así una red neuronal. 
2.3.9 Transferencia de datos
 El sistema LCN es capaz de transmitir hasta 100 telegramas de datos por segundo 
entre	sus	módulos	(en	grandes	proyectos,	se	puede	alcanzar	entre	1000	y	10	000	teleg/
seg). Esto se corresponde con una velocidad de transmisión de datos de 9600 Bd y su lon-
gitud	total	máxima	es	1	km,	pudiendo	ampliarse	usando	un	repetidor	[23].
2.4 Tecnología ARDUINO
2.4.1 Conceptos y fundamentos de Arduino
 Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto basada en el 
fácil	uso	de	hardware	y	software,	diseñada	para	ser	extensible.	El	hardware	Arduino	está	
basado en microcontroladores AVR de Atmel, en particular la ATmega8, el ATmega168, el 
ATmega328 y el ATmega1280 [24].





 El lenguaje que implementa Arduino proviene de Wiring.	El	entorno	de	Arduino	está	
basado en Processing e	incluye	las	modificaciones	realizadas	por	el	Wiring [24], su entorno 
de desarrollo (IDE, por sus siglas en inglés) se ejecuta en el equipo, utilizado para escribir 
y cargar el código del computador a la tarjeta de Arduino.
 Wiring es un marco de programación de código abierto para microcontroladores, 




de las artes visuales. 
2.4.2 Características de Arduino
 A continuación, se describen los principales elementos que intervienen en la placa 
de Arduino, así como también su entorno de desarrollo.
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2.4.2.1 Software de programación de Arduino
 Las placas son programadas a través del software propio de Arduino. Este software 
permite escribir y cargar el código de programación desde el computador hacia la placa de 
Arduino.	Es	posible	ejecutarlo	en	los	sistemas	operativos	de	Windows,	Mac	OS	X	y	Linux	
[24].	El	entorno	está	escrito	en	Java	y	basado	en	Processing y Wiring también de código 
abierto,	disponible	para	la	extensión	por	programadores	experimentados.
 El lenguaje se puede ampliar a través de bibliotecas C++. Sin embargo, es posible 
utilizar otros lenguajes de programación y aplicaciones en Arduino como Java, Processing, 
Python, Mathematica, MATLAB, Perl, Visual Basic, etc. Del mismo modo, se puede agregar 
código del lenguaje de programación AVR-C.
2.4.2.2 Hardware de Arduino
 El costo de la placa Arduino es relativamente bajo, y ésta se conecta directamente al 
puerto USB de un ordenador. En la placa Arduino se pueden añadir sensores, actuadores y 
varios	dispositivos	más,	para	comunicarse	e	implementar	el	proyecto	requerido	[24].
 Arduino Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328P. Cuenta con 14 
pines digitales de entrada o salida, de los cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM, 6 
entradas	analógicas,	un	cristal	de	cuarzo	de	16	MHz,	una	conexión	USB,	un	conector	de	ali-




IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DOMÓTICO
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3.1 Diseño del producto
	 Se	ha	realizado	un	formato	de	encuesta	cuyas	preguntas	nos	permitan	identificar	las	
necesidades	emergentes	en	los	hogares	a	fin	de	proveer	una	solución	que	facilite	generar	
mejores condiciones de vida para personas con o sin discapacidad, físico-motora o visual. 
El	Anexo	A	presenta	el	formato	de	la	encuesta	realizada.
3.1.1 Análisis de resultados
 Fueron aplicadas un total de 40 encuestas a personas que habitan en residencias de 
nivel medio-alto, obteniendo los datos que se presentan y analizan a continuación.
 La Figura 3.1 aclara que prioridad para resolver problemas dentro del hogar, se en-
focan a cuestiones de:
• Ahorro energético
• Problemas de seguridad
• Atención a emergencias médicas




• Cuestiones de seguridad habitacional 
• Alerta para los descuidos dentro del hogar
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Figura 3.2. Resultados de la encuesta para la pregunta 3
 La Figura 3.3 aclara que la mayoría de personas considera que el incremento del 
pago en los servicios del hogar depende de:
1. Descuidos en el empleo de recursos (iluminación, electrodomésticos, agua, etc.)
2. Fugas en los sistemas de abastecimiento de recursos (agua, gas)
3.	 Ineficiencia	en	el	empleo	de	recursos
4. Inconsistencia o mal uso de los recursos
Figura 3.3. Resultados de la encuesta para la pregunta 7
 La Figura 3.4 muestra que los servicios considerados importantes son: servicio de 
internet, servicio de telefonía y seguridad.
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Figura 3.4. Resultados de la encuesta para la pregunta 6
	 La	Figura	3.5	muestra	los	aspectos	tecnológicos	primordiales	que	ayudarán	a	me-
jorar la calidad de vida de las personas discapacitadas en el hogar, que son: movilidad, 
seguridad y control en dispositivos y equipos eléctricos.
 
Figura 3.5. Resultados de encuesta para la pregunta 8
 La información obtenida de las encuestas permite concluir que la mayoría de las 
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seguridad. 
 La principal conclusión obtenida de la encuesta es la coincidencia de personas con 
distintas realidades sociales y económicas. Las personas con discapacidad presentan una 
realidad homogénea, por lo que nuestro desarrollo requiere brindar mayor control en dispo-
sitivos, seguridad y dar solución a los problemas de movilidad y comunicación tanto fuera 
como dentro del hogar. 
	 Por	lo	tanto,	el	sistema	a	desarrollar	deberá	cumplir	con	todas	las	exigencias	men-
cionadas,	además	de	su	fácil	uso	e	implementación,	siendo	la	automatización	del	inmueble	
la solución al problema en discusión. La cual se ofrece mediante el uso de la tecnología 
domótica LCN o plataforma Arduino, ambas propuestas estudiadas e implementadas en 
este proyecto.
3.1.2 Despliegue de la función de calidad 
3.1.2.1 Definición y descripción 
 El despliegue de la función de calidad (QFD, por sus siglas en inglés), es un método 
de	diseño	de	productos	y	servicios	que	recoge	las	demandas	y	expectativas	de	los	clientes	
y las traduce, en pasos sucesivos, a características técnicas y operativas satisfactorias [29]. 
	 El	QFD	se	ha	convertido	en	un	elemento	integrador	en	distintas	áreas,	como	mar-
keting, ingeniería y operaciones, y distintas actividades, como la gestión de la calidad. En 
efecto,	a	riesgo	de	simplificar	la	descripción	de	los	procesos	industriales,	se	puede	decir	
que el marketing escucha la voz del cliente, la ingeniería la incorpora en el diseño de pro-
ductos o servicios, y las operaciones los produce de modo rentable y competitivo [30]. QFD 
utiliza	un	método	gráfico	en	el	que	se	expresan	relaciones	entre	deseos	de	los	clientes	y	las	




es la clave para poder construir la casa de calidad (house of quality QFD). En la matriz se 
muestran las relaciones entre las necesidades de los consumidores y las características de 
diseño [29]. Las ventajas de esta metodología son [31]: 
• Mayor calidad
• Menor costo
• Disminución en el tiempo de fabricación
• Ventaja competitiva en el mercado
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Sin embargo, presenta algunas limitaciones como: 
• Complejidad y manipulación costosa de grandes volúmenes de información
• No tener en cuenta la imprecisión de las variables con las que se trabaja
• Inadecuado manejo de variables cualitativas y cuantitativas
• Las características de calidad no medibles, o de valor desconocido, deben ser obviadas 
en	el	análisis
3.1.2.2 Aplicación del QFD
 Considerando la información obtenida de las encuestas en combinación con criterios 
técnicos, se elaboran matrices que abarquen los requerimientos del usuario y las métricas 
del sistema. La Tabla 3.1 muestra los requerimientos de los usuarios, recopilados en las 
encuestas. La Tabla 3.2 muestra las métricas utilizadas para el diseño de un sistema de 
automatización.
Tabla 3.1. Requerimientos de usuario para un sistema de automatización
# Necesidad Importancia
1 El sistema debe economizar el consumo energético 5
2 El	sistema	debe	controlar	y	monitorear	ambientes	específicos 5
3 El sistema debe proveer las herramientas para solucionar la movilidad 





5 El sistema facilita el brindar seguridad integral al usuario 4
6 El sistema debe alertar al usuario sobre descuidos dentro del hogar 3
7 El sistema gestiona la iluminación del hogar 5
8 El sistema es amigable al usuario 5
9 El	sistema	es	fácil	de	instalar 3
10 El sistema tiene bajo impacto en la instalación 4
11 El sistema tiene una larga vida útil 5
 
 La Tabla 3.1 muestra el orden de importancia de los requerimientos del usuario. Por 
lo tanto, basados en las respuestas de la encuesta, se deducen varios puntos de interés 
para	 el	 usuario	 y	 que	 serán	 importantes	 considerar,	 e.g.	 consumo	 energético,	 control	 y	
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más	requerimientos	de	la	Tabla	3.1.
Tabla 3.2. Métricas para el sistema de automatización
# Necesidad Métrica Importancia Unidades
1 1,4,7 Gestionar	cargas	eléctricas	AC/DC 5 W [Watts]
2 2,3,7 Interconexión	entre	módulos	dentro	del	hogar 5 -----
3 1,2,5 Interconexión	con	sensores	de	diversas	varia-bles 4 -----
4 1,10 Debe	caber	en	las	cajas	de	conexión 3 mm
5 1,12 Tiempo de retorno de inversión 5 años
6 9 Tiempo de instalación 4 días
7 11 Garantía de funcionamiento 4 años
8 6 Compatibilidad con otros sistemas de seguri-dad 3 -----
9 3,6,8 Amigable	y	de	fácil	uso 3 -----
10 9,11 Modular y sencillo de escalar a aplicaciones más	grandes 4 -----
11 5 Cumple	con	estándares	y	normas	de	calidad	y	seguridad 3 -----
 La Tabla 3.2 muestra la relación de cada uno de los requerimientos de usuario de la 





	 Con	 la	 información,	análisis	 y	conclusiones	obtenidos	de	 las	Tablas	3.1	y	3.2,	 se	
construye	la	matriz	QFD,	mostrada	en	el	Anexo	2.
3.1.3 Desarrollo del concepto del producto
	 Considerando	 las	necesidades	de	 los	potenciales	usuarios	 y	 las	especificaciones	
meta, la Figura 3.6 plantea al sistema como una caja negra con las siguientes variables:
• Cargas	eléctricas:	A	través	de	 la	correcta	gestión	y	manejo	de	ellas	se	conseguirá	el	
ahorro energético, puesto que se involucran aquí circuitos de iluminación, motores, etc.
• Sensores: Interconectados al sistema y en red generan alarmas para garantizar la segu-
ridad del inmueble a través de avisos oportunos al usuario. 
• Sincronización: Garantizar funcionalidad completa a través de la comunicación entre los 
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módulos y con otras tecnologías de automatización.
Figura 3.6. Variables de entrada y salida al sistema
 La Figura 3.7 muestra un diagrama funcional del sistema que permite gestionar de 
mejor	manera	los	problemas	del	sistema,	con	el	fin	de	brindar	una	solución	óptima	en	el	
inmueble.
Figura 3.7. Diagrama funcional del sistema de gestión del inmueble
3.1.4 Árbol de conceptos
 Considerando el diagrama funcional del sistema se plantean varias soluciones para 
cada variable de entrada, tomando en cuenta la funcionalidad y el objetivo a cumplir según 
los requerimientos del usuario.
 La Figura 3.8 muestra los posibles escenarios para la gestión de cargas eléctricas.
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Figura 3.8. Desarrollo de conceptos para gestión de cargas eléctricas
 La Figura 3.9 muestra los posibles escenarios para la gestión de sensores.
Figura 3.9. Desarrollo de conceptos para gestión de sensores
La Figura 3.10 muestra los posibles escenarios para la gestión de sincronización.
 
Figura 3.10. Desarrollo de conceptos para gestión de sincronización entre sensores y 
módulos del sistema
 La Figura 3.11 muestra algunos de los posibles escenarios para la gestión de inte-
racción de usuario.
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Figura 3.11. Desarrollo de conceptos para gestión de interacción de usuario
3.1.5 Solución generada para el sistema 
 La Figura 3.12 muestra la solución óptima para el sistema, la cual es generada a 
partir	de	los	árboles	de	conceptos	previos.
 La Figura 3.12 comienza planteando las diferentes interfaces de interacción que dis-
pondrá	el	usuario,	e.g.	IR	(infrarrojo),	RFID	(identificación	por	radiofrecuencia),	voz,	internet	





y digitales para el sensor de temperatura y sensor de movimiento, acorde a lo que dispone 
la	tecnología	de	Arduino.	Finalmente,	lo	más	importante	del	diseño	integral	es	elegir	la	vía	
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Figura 3.12. Concepto del producto
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3.2 Diseño y programación del sistema domótico usando la tecnología LCN
 Considerando los requerimientos de usuario y la solución propuesta en el diseño del 
producto, se realiza el diseño de la red para el sistema domótico usando la tecnología LCN.
 El prototipo nos permite realizar el control de luminarias con dimerización o sin ella, 
en diferentes ambientes. También es posible gestionar dispositivos periféricos como el con-
trol de acceso RFID, control infrarrojo, detección de movimiento y detección de temperatu-
ras. 
 El concepto principal del proyecto pretende que el entorno domótico implementado 
funcione como un sistema integral, es decir, que tenga la capacidad de comunicarse des-
de cualquier módulo esclavo hacia el principal. Por tal motivo el sistema LCN incluye, a la 
alimentación	regular	de	energía	brindada	por	el	suministrador,	un	cable	adicional,	exclusivo	
para el envío y recepción de datos, como se observa en la Figura 3.13.
 
Figura 3.13. Cable de datos adicional a la alimentación eléctrica
 Uno de los requerimientos de usuario es el control de luminarias, con un interés es-
pecial en su dimerización. El módulo LCN-UPP provee de salidas dimerizables (S1 y S2) 
a través de TRIACs. El módulo es alimentado por un voltaje de 120AC y adicionalmente 
deberá	conectarse	el	cable	de	datos	del	sistema,	tal	como	se	muestra	en	la	Figura	3.14.




 En caso de requerir un control no dimerizable para la iluminación, se dispone del 
módulo LCN-R8H, el cual posee salidas binarias, a través de relés. Este módulo recepta 
datos	a	través	del	puerto	P	desde	el	módulo	LCN-SH.	El	módulo	LCN-SH	es	un	sensor/ac-
tuador provisto de salidas electrónicas y puertos tipo T, I y P para la recepción de sensores 
y actuadores. 
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 Los puertos T e I restantes en el módulo LCN-SH, se utilizan para añadir pulsantes 
convencionales a través de un módulo adaptador, denominado LCN-T8, así como, un mó-
dulo receptor infrarrojo para el control remoto de algunos elementos de la vivienda, respec-
tivamente.
 Los requerimientos de usuario demandan al sistema domótico ofertado, la imple-
mentación de un control de acceso RFID. El módulo LCN-UT permite satisfacer este reque-
rimiento. Este módulo es alimentado por una fuente de corriente continua de 16VCC desde 
el módulo LCN-NU16. Sin embargo, similar voltaje puede obtenerse a partir de adaptadores 
comerciales. El módulo LCN-UT se conecta con el módulo LCN-UPS, para intercambiar 
datos.
 El módulo LCN-UPS es un módulo sensor que se conecta hacia la red y datos del 
sistema, como se observa en la Figura 3.14. Para el caso del proyecto desarrollado, en su 
puerto T se encuentra el sensor de luz, LCN-LSH.
 Una vez concluido el proceso de instalación del sistema domótico, se realiza la pro-
gramación de los módulos inteligentes del sistema (LCN-UPP, LCN-UPS, LCN-LSH, LCN-
SH, LCN-R8H, LCN-GT6.  LCN-UT). El software de programación es LCN-PRO, que per-
mite la comunicación de los módulos con su programación mediante una interfaz serial, 
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Figura 3.14. Diagrama eléctrico del sistema domótico implementado con la tecnología LCN
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3.3 Diseño y programación del sistema domótico usando la tecnología Arduino
 El diseño del producto determinado por el QFD se implementa usando la tecnología 
Arduino.
 Con el objetivo de obtener un sistema domótico centralizado, es necesaria la pre-
sencia de sensores encargados de recopilar información de cada ambiente y escenario. 
Esta información es procesada en el sistema central, y de acuerdo a las necesidades del 
usuario	son	ejecutados	por	sus	correspondientes	actuadores.	Además,	se	debe	brindar	la	
posibilidad de un control manual del sistema desde varios dispositivos.
	 Una	descripción	general	de	la	configuración	y	programación	de	los	módulos	de	Ar-
duino,	junto	con	los	sensores	y	actuadores	se	encuentra	detallada	en	el	Anexo	D.
3.3.1 Arquitectura de comunicación
 El sistema domótico implementado posee una arquitectura centralizada. La placa 
máster	o	controlador	central,	se	encarga	del	monitoreo	y	control	del	sistema	en	base	a	la	
información procesada. La Figura 3.15 muestra la arquitectura de comunicación del siste-
ma	domótico	usando	la	tecnología	Arduino.	Así,	el	sistema	está	conformado	por	las	placas	
Arduino Uno y el Arduino Mega 2560, esta última es destinada a ser el controlador central 
debido	a	su	mayor	capacidad	de	memoria	SRAM,	8KB	frente	a	2KB	del	Arduino Uno, ade-
más	de	una	mayor	cantidad	de	pines	disponibles	(54).
 Los sensores de luz (BH1750), de temperatura y humedad (DHT11), junto a un lector 
de tarjetas RFID (RC522) y un receptor IR (infrarrojo) se encuentran conectados directa-
mente a la placa del Arduino Uno	y	enviarán	información	a	ella.	Además,	se	ha	incluido	un	
servomotor	como	actuador	y	un	módulo	de	comunicación	inalámbrica	RF	(nRF24L01)	que	
será	el	bus	de	datos	del	sistema.
 El sensor de luz utiliza una comunicación I2C con un rango de resolución oscilante 
entre	1	 lx	y	65535	 lx,	mientras	que	el	sensor	de	temperatura	y	humedad	se	comunica	a	
través de un solo bus de datos. Los módulos RC522 y nRF24L01 comparten las mismas 
líneas	del	protocolo	SPI:	MISO,	MOSI	y	CLK,	además	cuentan	con	una	 línea	específica	
(SS) para la selección de cada dispositivo. La comunicación del receptor IR es en base al 
protocolo NEC (protocolo de comunicación infrarrojo).
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Figura 3.15. Arquitectura y funcionamiento del sistema domótico con Arduino
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 A la placa Arduino Mega 2560, se encuentra conectada los siguientes actuadores: 
• Dos circuitos de dimerización
• Un módulo de cuatro relés, gestionado para accionar tres luces y un ventilador
• Seis pulsantes convencionales para vivienda
• Un sensor de movimiento
• Una	pantalla	táctil	TFT	de	2.8”
 La pantalla TFT permite monitorear y controlar todo el sistema, y es una de las dos 
interfaces	implementadas.	Además,	se	ha	incluido	un	transceptor	nRF24L01	de	2,4GHz	de	
radio, y una interfaz SPI de alta velocidad para el control de la aplicación y comunicación 
entre las placas Arduino.
3.3.2 Funcionamiento del sistema
 El funcionamiento del sistema se centra en el controlador Arduino Mega 2560, éste 
monitorea y controla la mayor parte del sistema, y es el encargado de generar las acciones 
hacia	los	actuadores	en	función	de	la	configuración	y	programación	previa.
 El Arduino Uno consiste en una pequeña parte procesadora del sistema, éste cons-
tantemente	realiza	una	lectura	de	los	sensores	de	luz,	de	temperatura	y	humedad;	alma-
cena,	procesa	y	envía	los	datos	al	controlador	central	a	través	del	transceptor	RF.	Además,	
recibe señales a través del receptor IR y con cada lectura, envía una acción de control a la 
placa Arduino Mega 2560 para su ejecución en los actuadores.
	 Además,	Arduino Uno controla el acceso a través de un lector de tarjetas RFID. A 
cada	tarjeta	le	corresponde	una	acción	que	se	ejecuta	según	la	programación	del	sistema;	
también acciona el servomotor, el cual controla la puerta principal.
 Todos los datos recolectados y procesados por el Arduino Uno son comunicados al 
controlador central Arduino Mega 2560	a	través	del	transceptor	inalámbrico.	Esta	acción	es	
necesaria	para	el	monitoreo	y	control	que	se	encuentra	en	la	pantalla	TFT.	Además,	Arduino 
Mega 2560	se	comunica	con	el	computador,	donde	se	alojará	la	interfaz	hombre	máquina	
(HMI, por sus siglas en inglés).
	 La	pantalla	táctil	permite	visualizar	el	estado	de	cada	uno	de	los	actuadores	(luces,	
ventilador,	servomotor).	Además,	es	posible	conocer	el	estado	de	los	datos	almacenados	
en los sensores de luz, movimiento, temperatura y humedad. Por otro lado, nos permite 
controlar el sistema, accediendo a diferentes paneles programados para el control de la 
vivienda domótica (dimerización, luces, acceso, sensores, escenas).
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 El controlador central escucha constantemente mensajes de control, provenientes 
del controlador Arduino Uno,	la	pantalla	táctil	o	los	pulsantes.	Señales	de	entrada	también	




 El sistema domótico brinda un control a través de mandos por voz gracias a un servi-
dor web situado en el computador, éste hace uso del recurso de reconocimiento de voz de 
que brinda Google Chrome, y que se halla detallado en el Capítulo 4. 
3.3.3 Esquema de conexión
	 La	Figura	3.16	muestra	el	esquema	de	conexión	para	el	controlador	Arduino Uno, 
conjuntamente con los sensores de luz, temperatura y humedad, lector de tarjetas RFID, el 





que posee. Finalmente, se incluye el transceptor nRF24L01 para el bus de comunicación.
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 La señal generada por la detección de cruce por cero es enviada a la placa Arduino 
Mega 2560	para	su	registro,	la	misma	que	habilitará	una	interrupción,	y	posteriormente	será	
utilizada	como	referencia	del	punto	de	inicio	del	conteo	del	timer	para	el	ángulo	de	disparo.	
Con los pulsantes colocados en los pines 24 al 30 activamos el conteo de los timer 1 y 5 
según el ambiente (dormitorio o sala) en el cual deseamos controlar su luminaria. Por lo 
tanto, según el tiempo de acción del pulsante el timer correspondiente realiza el conteo y a 
la	vez	modifica	la	posición	del	ángulo	de	disparo.	Esta	señal	llega	al	TRIAC	BTA10	(bidirec-
cional), produciendo la variación en la onda senoidal y su control de la misma, permitiendo 
dimerizar la salida a la carga, como se muestra en la Figura 3.20. Un solo pulso enciende o 
apaga las luminarias totalmente. El opto acoplador MOC3020 sirve únicamente para aislar 
las placas Arduino de la parte de potencia. 
Figura 3.20.	Control	del	ángulo	de	disparo	en	la	alimentación	de	la	carga
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3.4 Control y monitoreo del sistema domótico Arduino desde el HMI de LabVIEW
 La HMI para el control y monitoreo del sistema se ha implementado en el software de 
LabVIEW, el cual se encuentra conectado directamente por medio del computador a la pla-




 El HMI tiene acceso al estado de los sensores, actuadores, para su control y moni-
toreo. Así, la placa de Arduino Mega 2560 envía mensajes de estado mediante el puerto 




HMI y actualizados en ella.
 La actualización de valores de los sensores y eventos de dimerización, se realiza 
mediante mensajes escritos en el puerto serial por parte de Arduino Mega 2560 y que son 
leídos	por	LabVIEW.		Estos	están	compuestos	por	caracteres	de	identificación	y	el	valor	del	
sensor o carga dimerizables correspondiente. La Figura 3.21 muestra en un diagrama de 
flujo	el	proceso	de	actualización	de	los	sensores.	Mientras,	la	Figura	3.22	muestra	el	dia-
grama	de	flujo	correspondiente	a	la	actualización	en	el	estado	de	las	cargas	dimerizables.

















nicación serial y la lectura de los comandos provenientes del reconocimiento de voz.




DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE 
COMANDOS DE VOZ
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4.1 Desarrollo e implementación del algoritmo
4.1.1 Introducción





 El sistema de reconocimiento de comandos de voz (SRCV) para automatizar funcio-
nes repetitivas en el hogar, se propone desarrollar de la siguiente manera:





4. Se actualizan valores de las salidas del sistema domótico implementado con Arduino. 
Figura 4.1. Esquema de funcionamiento del control domótico a través del SRCV
 La Figura 4.1 presenta las etapas descritas anteriormente y que constituyen el pro-
ceso de reconocimiento por voz para el control domótico a implementarse. Los eventos que 
se	producen	en	el	prototipo	por	medio	del	SRCV,	también	son	actualizados	en	los	demás	
dispositivos periféricos de control disponibles en el sistema domótico. Para el caso particu-
lar	de	este	proyecto,	son:	pantalla	táctil	Arduino	y	control	web.	A	continuación,	se	describen	
las etapas implementadas.
4.1.2 Reconocimiento de voz usando Web Speech API 
 El correcto funcionamiento del SRCV es fundamental para el desarrollo del proyecto, 
pues	permite	ofrecer	alto	confort	al	usuario	final.	Por	tal	motivo,	se	ha	elegido	el	uso	del	
recurso de reconocimiento de voz disponible en el navegador Google Chrome, denomina-
ESTEBAN FARFÁN - DIEGO QUIZHPE 59
UNIVERSIDAD DE CUENCA
do Web Speech API. La Figura 4.2 muestra la interfaz demostrativa de este recurso en el 
navegador web. 
Figura 4.2. Web Speech API Demonstration (Google Chrome)
4.1.2.1 Concepto de la Web Speech API
	 En	[32]	se	define	a	la	Web	Speech	API	como	una	aplicación	enfocada	a	desarrolla-
dores,	proveyéndoles	de	una	entrada	de	voz	y	síntesis	de	texto	a	voz	en	el	navegador	web.	
Esta	API	además	brinda	privacidad	a	 los	usuarios,	pues	se	 requiere	de	 la	concesión	de	
permiso para acceder al recurso. 
4.1.2.2 Compatibilidad del navegador
 Este recurso fue lanzado en el año 2012. Google Chrome, es el único navegador que 
lo soporta hasta la actualidad, a partir de su versión 25. 
	 El	navegador	Google	Chrome	utiliza	el	prefijo	webkit	para	el	soporte	de	la	API.	Por	lo	
tanto,	es	necesario	crear	un	objeto	de	reconocimiento	de	voz,	donde	se	recolecte	y	verifique	
información de compatibilidad con el navegador utilizado, el cual puede observarse en el 
Anexo	E.	
4.1.2.3 Propiedades y métodos fundamentales
 La instancia creada por la API, utiliza el método llamado speechRecognition(). Este 
método se tomó directamente del código fuente de la aplicación de demostración, y posee 
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los siguientes sub-métodos [33]:
• onstart: Devolución de llamada que se ejecuta cuando el servicio de reconocimiento 
comienza a escuchar el audio con la intención de reconocer.
• onresult: Devolución de llamada que se ejecuta cuando el reconocedor de voz devuel-
ve un resultado obtenido.
• onerror: Devolución de llamada que se activa cuando se produce un error de reconoci-
miento de voz.
• onend: Devolución de llamada que se activa cuando el servicio fue cerrado o detenido. 
	 Además,	es	posible	establecer	la	forma	en	que	se	ejecuta	la	API,	es	decir,	determi-
nar	si	se	desea	que	ésta	funcione	de	forma	continua	o	con	intermitencias	que	deberán	ser	
activadas cada vez que se requiera del servicio. 
 Comprobada la compatibilidad del navegador con el recurso, se inicia el reconoci-
miento de voz a través del sub-método onstar. El resultado del reconocimiento se presenta 
en la interfaz mediante el sub-método onresult. La programación de los sub-métodos des-
critos	se	muestra	en	el	Anexo	E.
	 El	resultado	final	del	reconocimiento	culmina	en	el	momento	que	el	usuario	termina	




	 Para	que	un	comando	sea	válido	se	debe	anteceder	la	palabra	“control”, así inmedia-
tamente	la	API	lo	reconoce,	lo	descarga	en	un	archivo	de	texto	y	lo	presenta	en	el	div de la 
interfaz. El archivo .txt descargado es el enlace entre el software de control LabVIEW y el 
ejecutor Arduino. Es recomendable direccionar la ruta de descarga hacia una carpeta vacía, 
que agilite y optimice la lectura del archivo por parte de LabVIEW. El archivo es eliminado 
una	vez	que	ha	sido	leído,	a	la	espera	de	la	nueva	descarga.	En	el	Anexo	E	se	presenta	
parte del código de lo descrito anteriormente.
	 La	Figura	4.3	muestra	un	diagrama	de	flujo	que	resume	el	proceso	interno	que	reali-
za	el	SRCV	del	sistema	domótico.	La	Figura	4.4	muestra	la	interfaz	final	implementada.
1 La etiqueta div agrupa varios elementos en un solo bloque y permite añadir estilos personalizados.
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Figura 4.3. Diagrama	de	flujo	del	SRCV
Figura 4.4. Interfaz web para el SRCV
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4.1.3 Lectura y ejecución de comandos por voz mediante LabVIEW
	 El	proceso	de	lectura	de	los	comandos	válidos	provenientes	del	SRCV,	se	resumen	
de la siguiente manera:
• Configuración	de	la	ruta	desde	donde	LabVIEW	realizará	la	búsqueda.
• Orden	de	los	archivos	del	directorio	especificado.
• Búsqueda del archivo contenedor del comando (archivo.txt).
• Acceso	al	archivo.txt	y	lectura	de	su	contenido.
• Ejecución de la estructura de control case según el comando leído.
• Cierra y elimina el archivo del directorio.
	 Para	los	diferentes	comandos	válidos	se	utilizan	estructuras	de	control	case.
	 La	Tabla	4.1	presenta	la	lista	de	comandos	que	válidos	para	el	SRCV,	y	el	software	
de control. Cada comando leído por LabVIEW, realiza una acción en sus respectivos actua-
dores. Así, e.g., el comando “sala 25” encenderá	un	25%	la	iluminación	de	dicho	ambiente.	
Para el comando “encender luces cocina”, este	encenderá	completamente	la	luminaria,	etc.
 
Tabla 4.1.	Lista	de	comandos	de	voz	válidos	para	el	SRCV
Comando válido SRCV Acción Arduino
encender luces cocina Foco cocina 100%
apagar luces cocina Foco cocina 0%
encender luces estudio Foco estudio 100%
apagar luces estudio Foco estudio 0%
encender luces sala Foco sala 100%
apagar luces sala Foco sala 0%
encender luces dormitorio Foco dormitorio 100%
apagar luces dormitorio Foco dormitorio 0%
sala 25 Foco sala 25%
sala 50 Foco sala 50%
sala 75 Foco sala 75%
dormitorio 25 Foco dormitorio 25%
dormitorio 50 Foco dormitorio 50%
dormitorio 75 Foco dormitorio 75%
abrir puerta Abre puerta principal
cerrar puerta Cierra puerta principal
activar ventilador Activa ventilador de cocina
desactivar ventilador Desactiva ventilador de cocina
activar sensor de movimiento Activa el foco de acción del sensor de movimiento
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desactivar sensor de movimiento Desactiva el foco de acción del sensor de movimiento
escena 1 Enciende los focos de cocina y estudio el 100%
simulación de presencia Enciende focos de sala y dormitorio un 28%
apagar todo Apaga todas las cargas (luces) y cierra la puerta
4.2 Pruebas del algoritmo de SRCV
	 El	uso	del	recurso	de	Google	Chrome	para	el	SRCV	garantiza	eficiencia	en	el	reco-
nocimiento de voz. Por lo que, en las pruebas realizadas se usó únicamente los comandos 
válidos.
Tabla 4.2. Resultados de las pruebas del SRCV





50 cm Reconocido (3ro. intento)
1.5 m No reconocido
3 m No reconocido
Medio
50 cm Reconocido (1er. intento)
1.5 m Reconocido (2do. intento)
3 m Reconocido (2do. intento)
Rápido
50 cm No reconocido
1.5 m No reconocido
3 m No reconocido
Alto
Lento
50 cm Reconocido (2do. intento)
1.5 m Reconocido (2do. intento)
3 m No reconocido
Medio
50 cm No reconocido
1.5 m No reconocido
3 m No reconocido
Rápido
50 cm No reconocido
1.5 m No reconocido
3 m No reconocido
 La Tabla 4.2 muestra las diferentes pruebas realizadas para el SRCV implementado, 
en el cual se interactúa desde distintas posiciones, con diferente intensidad de voz y velo-
cidad	en	el	habla.	Se	concluye	que,	para	una	mayor	eficiencia	en	el	reconocimiento	y	a	su	
vez en el control de los elementos domóticos, es recomendable cumplir con los siguientes 
requisitos:
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• Poseer	un	mínimo	de	silencio	en	el	entorno,	con	el	fin	de	que	el	reconocedor	pueda	de-
tectar el momento en que se ha terminado de pronunciar algún comando.
• La	intensidad	de	la	voz	deberá	ser	media,	es	decir,	el	nivel	que	regularmente	hablamos.
• La distancia mínima varía entre 1m y 2m. 
• A medida que nos alejamos del micrófono se debe incrementar el nivel de intensidad de 
la voz.
• Se debe pronunciar a una velocidad promedio, para permitir que el reconocedor inter-
prete correctamente cada palabra dicha.  
 Es importante tener en cuenta al primer ítem descrito, pues de él depende el correcto 
reconocimiento. En un entorno ruidoso, es recomendable acercarse al micrófono y elevar la 
intensidad en el tono de voz. Mientras, en un ambiente silencioso el SRCV actúa correcta-
mente con una intensidad de voz media-baja y a distancias mayores de las recomendadas.
CAPITULO 5
PRUEBAS Y EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DOMÓTICO
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5.1 Pruebas de funcionamiento del sistema domótico usando la tecnología LCN
5.1.1 Conexión de módulos
	 La	conexión	entre	módulos	es	la	más	importante,	y	debe	conocerse	las	direcciones	
de cada uno de ellos y no sobreponerlas en la programación.
	 Por	lo	tanto,	al	módulo	receptor	infrarrojo	LCN-RR	deberá	asignársele	las	direcciones	
de	las	tablas	C	y	D;	más	no	las	tablas	A	y	B.	Pues	en	el	mismo	módulo	central	se	encuen-
tran los pulsantes convencionales que ocupan las direcciones de la tabla A de la 1 a la 8.
 
 La Tabla 5.1 presenta las asignaciones de direcciones utilizadas para la programa-
ción de los módulos LCN.
Tabla 5.1. Asignación de módulos del sistema domótico LCN
Módulo principal Módulo secundario Tabla/Dirección Puerto
LCN-UPP
LCN-TE A1, A2, A3, A4, A5, A6 T




LCN-LSH B1, B2 T
LCN-UT D1, D2, D3 I
LCN-SH
LCN-R8H ----- P
LCN-T8 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 T
LCN-RR B	/	C I
5.1.2 Prueba de comunicación entre módulos
 La comunicación entre los módulos es la parte esencial del sistema domótico. De 
ello	depende	un	eficiente	funcionamiento,	desarrollo	y	servicio	al	usuario.	Por	lo	tanto,	para	
probar dicha comunicación, se programó un código de eventos simples entre diferentes 
módulos.	Permitiendo	verificar	que	los	datos	del	sistema	se	encuentren	disponibles	para	
todos los módulos LCN conectados a la red del sistema domótico.
	 La	Figura	5.1	muestra	el	diagrama	de	conexión	 implementado	para	 la	prueba	de	
comunicación. La Figura 5.2 muestra bus monitor del sistema, en el software LCN-PRO, se 
puede observar que se controla la salida dos del módulo 2 (LCN-UPP) desde el módulo 1 
(LCN-SH) a través de un pulsante.
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Figura 5.1. Diagrama de prueba de la comunicación entre los módulos
 
Figura 5.2. Monitoreo	y	verificación	de	la	comunicación
5.1.3 Pruebas del control infrarrojo
 El control infrarrojo es probado a través de la distancia entre receptor y transmisor. 
La Tabla 5.2 muestra las diferentes distancias en el que se probó el funcionamiento del 
receptor IR. El control infrarrojo requiere línea de vista con el receptor. La comunicación 
opera correctamente, es decir, el evento se ejecuta inmediatamente a distancias cortas. 
Conforme alejamos el transmisor y receptor el nivel de reacción decae. En distancias entre 
5	y	10	metros	la	reacción	es	lenta	y	se	necesita,	en	algunos	casos,	de	más	de	un	intento.	
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Tabla 5.2. Resultados de las pruebas de distancia del control remoto IR






5.1.4 Pruebas de sensores
5.1.4.1 Sensor de luz
 Los valores de umbral del sensor de luz varían de acuerdo al ambiente en donde 
éste se coloque, debido a la incidencia de luz sobre él. La Tabla 5.3 muestra los valores 
obtenidos de la lectura del sensor en un ambiente común de la vivienda, durante tres días. 
De	los	datos	obtenidos	en	la	Tabla	5.3	se	definen	los	umbrales	necesarios	mediante	un	pro-
medio	de	los	valores	leídos.	Por	lo	tanto,	el	valor	de	histéresis	será	igual	10lx,	equivalente	
a 60 según la calibración propuesta en la programación del sistema LCN y umbrales igual 
a	67lx.
Tabla 5.3. Resultados de las pruebas para el sensor de luz LCN-LSH
DIA 1





















ESTEBAN FARFÁN - DIEGO QUIZHPE 69
UNIVERSIDAD DE CUENCA






5.2 Pruebas de funcionamiento del sistema domótico usando la tecnología Arduino
	 Finalizada	la	configuración	del	sistema	domótico	usando	Arduino	se	realizó	algunas	
pruebas	de	funcionamiento	de	sus	módulos;	cuyos	inconvenientes	y	experiencias	se	des-
criben en las siguientes subsecciones. 
5.2.1 Pruebas del módulo inalámbrico nRF24L01 
 El correcto funcionamiento del bus de comunicación RF puede evaluarse mediante 
el envío de caracteres a través de los módulos que componen el sistema, como se puede 
observar	en	la	Figura	5.3.		Arduino	Mega	2560	envía	la	cadena	de	texto:	“Mensaje	de	prue-
ba”	a	través	del	módulo	nRF24L01	y	el	Arduino	Uno	recibe	y	lo	muestra.
Figura 5.3. Prueba de funcionalidad de los módulos nRF24L01
	 De	las	pruebas	realizadas	se	concluye	que	la	distancia	máxima	de	funcionamiento	
es	40	metros	con	línea	de	vista	y	10	metros	con	obstáculos.
5.2.2 Pruebas del sensor de luz
 Las pruebas del sensor de luz Arduino se realizaron de forma similar a lo descrito en 
la sección del pruebas del sistema LCN.
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Tabla 5.4. Resultados de las pruebas para el sensor de luz Arduino
DIA 1























de los valores leídos durante los días de prueba.
5.2.3 Pruebas del receptor IR
 El receptor capta la señal infrarroja de su transmisor IR y proporciona señales de 
entrada	a	la	placa	Arduino	Uno.	La	configuración	del	receptor	se	encuentra	descrita	en	el	
Anexo	D.
 La Figura 5.4 muestra el resultado de las pruebas de funcionalidad del receptor IR, 
el cual imprime en el puerto serial la tecla presionada por el transmisor.
 En las pruebas realizadas se han obtenido resultados satisfactorios de comunicación 
entre	transmisor	y	receptor	IR	a	una	distancia	máxima	de	7,20	metros.	A	mayores	distancias	
la señal de control falla, recibiendo datos erróneos o nulos.
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Figura 5.4. Prueba de funcionalidad del receptor IR











5.2.5 Pruebas del funcionamiento integral del sistema domótico
	 La	Figura	5.5	muestra	las	primeras	pruebas	realizadas	del	sistema	domótico	final,	
dentro de un protoboard. 
 El sistema domótico inicial presentó un buen funcionamiento, por lo que, se procedió 
a	realizar	las	placas	de	circuito	impreso	(PCB,	por	sus	siglas	en	inglés)	para	las	conexiones	
con bus de datos en cada módulo sensor y actuador, como se puede observar en la Figura 
5.6.	Los	diseños	de	las	PCB	se	muestran	en	el	Anexo	F.
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Figura 5.5. Implementación inicial del sistema domótico mediante Arduino
Figura 5.6. Pruebas y evaluación del sistema domótico con Arduino en PCB
	 Durante	varias	de	las	pruebas	realizadas	se	ha	modificado	la	programación	en	las	
placas Arduino, especialmente en la actualización de estado de los actuadores visualizados 
en	la	pantalla	táctil.	








 La Figura 5.8 muestra la onda completa lograda en la carga, de la cual se registró 
el	valor	de	la	señal	de	máxima	potencia	de	dimerización.	De	modo	similar,	a	partir	de	un	
valor de voltaje cero se registró el valor de la mínima potencia de dimerización. El ajuste 
de	valores	permitió	el	eficiente	comportamiento	de	dimerización,	evitando	intermitencias	de	
encendido repentinos.
 La Figura 5.9 muestra las pruebas de funcionamiento de la dimerización de cargas 
en	el	sistema,	visualizadas	a	través	de	la	pantalla	táctil.
Figura 5.7. Desajuste de la onda en la carga
   
Figura 5.8. Corrección	del	ángulo	de	disparo
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Figura 5.9. Pruebas del funcionamiento de dimerización de cargas
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Figura 5.11. Conexión	del	prototipo	terminado
   
Figura 5.12. Funcionamiento del sistema domótico
CAPITULO 6
ANÁLISIS DE COSTOS DEL SISTEMA Y VENTAJAS EN LA 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
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6.1 Análisis de costos de equipamiento de una red domótica media
6.1.1 Análisis de costos del sistema usando la tecnología LCN
 La valoración del costo del sistema domótico con la tecnología LCN ha sido deter-
minada a partir del precio de cada uno de los componentes utilizados en el sistema, cuya 
información ha sido provista directamente por el fabricante.
	 Los	costos	expuestos	están	determinados	específicamente	para	el	prototipo	del	sis-
tema, en caso de requerir implementar el sistema en una vivienda se debería considerar las 
necesidades particulares de cada usuario. 
 La Tabla 6.1 muestra el presupuesto del prototipo, que incluye costo de cableado 
de: la red del bus de comunicación, alimentación de sensores, actuadores e interfaces. Se 
excluye	costo	de	mano	de	obra	implementada,	que	dependerá	de	las	dimensiones	del	sis-
tema. 
 Sin embargo, los costos de licencias para los softwares de programación utilizados 
en	el	sistema	(LCN-PRO,	LCN-PCHK,	LCN-GVS,	LCN-GVSE),	corresponden	a	gastos	del	
proveedor	y	no	del	usuario	final.
6.1.2 Análisis de costos del sistema usando la tecnología Arduino
 La valoración del costo del sistema domótico con la tecnología de Arduino ha sido 
determinada a partir del precio comercial en el país de cada uno de los componentes utili-
zados. El costo de los módulos, luminarias, interfaces, actuadores, etc. se encuentra deter-
minado	específicamente	para	el	prototipo	del	sistema	implementado.	
	 La	Tabla	6.2	muestra	el	presupuesto	del	sistema;	además	del	costo	del	cableado	de	
la red, para el bus de comunicación y alimentación de sensores, actuadores e interfaces. 
El presupuesto no considera el costo de la licencia del software LabVIEW utilizado para el 
HMI.
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Tabla 6.1. Presupuesto del sistema domótico usando la tecnología LCN
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Tabla 6.2. Presupuesto del sistema domótico usando la tecnología Arduino
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 Analizando las tablas anteriores, se concluye que el costo de implementación del 
sistema	domótico	en	nuestra	ciudad	será	más	accesible	usando	la	tecnología	de	Arduino,	
la cual nos ha permitido emular completamente las funcionalidades de la tecnología LCN, 
reduciendo costos.
6.2 Análisis de consumo energético de una red domótica media
6.2.1 Obtención de datos
 Para la obtención de la curva de consumo energético se utilizó el transductor de co-
rriente AC TT 100-SD [34], el cual nos da valores de voltaje de acuerdo a la corriente que 
atraviesa	por	él.	Este	valor	de	voltaje	debe	acoplarse	dentro	de	un	rango	de	+/-5V	para	ser	
procesado en LabVIEW, por medio de una DAQ. 
	 Las	entradas	analógicas	de	 la	DAQ	utilizada	soportan	 tensiones	máximas	+/-10V,	
por	lo	que,	de	igual	manera,	el	voltaje	de	la	red	eléctrica	(aprox.	120AC)	debe	ser	acoplado	
dentro de dicho rango.
 Los valores de voltaje adquiridos del transductor, deben representarse en valores 
de corriente. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta la corriente total en el sistema en fun-
cionamiento,	medido	con	un	amperímetro,	y	el	máximo	voltaje	en	el	transductor.	Posterior-









grama de encendido de cargas de lunes a viernes utilizando el sistema domótico. La Tabla 
6.4	muestra	el	cronograma	utilizado	para	el	fin	de	semana.
Tabla 6.3. Cronograma de encendido de cargas utilizando domótica (lunes a viernes)


















17:00 Nada 25% - 50% 25%
18:00 100% 100% 100%
19:00 100% 100% 100%
20:00 100% - 0% 100%
21:00 100%
22:00 100%
23:00 100% - 0%
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Tabla 6.4. Cronograma	de	encendido	de	cargas	utilizando	domótica	(fin	de	semana)
Hora Cocina Sala Dormitorio
0:00 Nada 50% 50%


















19:00 100% 100% 75%




 El modelo energético sin sistema domótico sigue iguales cronogramas, mostrados 
en	la	Tabla	6.3	y	Tabla	6.4,	considerando	que	no	será	posible	la	dimerización	de	luces	in-
candescentes, etc.
6.2.3 Consumo energético del sistema usando la tecnología LCN
 De los modelos energéticos descritos anteriormente, se procede a la adquisición 
de	curvas	y	su	análisis.	La	Figura	6.2	compara	los	datos	de	potencia	consumida	en	un	día	
laboral usando la tecnología LCN y sin ella. 
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Figura 6.2. Comparación del consumo energético con tecnología LCN con y sin domótica 
en un día laboral
 Se puede observar un evidente ahorro energético, pues el uso de domótica nos 
permite funciones de dimerización, temporización, etc. que ayudan en el ahorro, La Tabla 
6.5 muestra los resultados que respalda el ahorro de energía eléctrica usando el sistema 
domótico.
Tabla 6.5. Comparación del consumo energético con la tecnología LCN (día laboral)
Consumo energético LCN (lunes-viernes)
Con domótica Sin domótica Diferencia
24,284 Wh 27,582 Wh 3,297 Wh
	 La	Figura	6.3	muestra	una	gráfica	comparativa	de	la	potencia	consumida	con	domó-
tica	LCN	respecto	al	consumo	sin	domótica,	para	un	día	del	fin	de	semana.	El	ahorro	de	
energía es evidente, y se respalda en los resultados mostrados en la Tabla 6.6.
Tabla 6.6.	Comparación	del	consumo	energético	con	la	tecnología	LCN	(fin	de	semana)
Consumo energético LCN (fin de semana)
Con domótica Sin domótica Diferencia
22,688 Wh 29,404 Wh 6,715 Wh
 
	 Las	gráficas	comparativas	y	datos	obtenidos	del	consumo	energético,	en	ambos	ca-
sos, demuestra que el uso de un sistema domótico nos ayuda en el ahorro energético.
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Figura 6.3. Comparación del consumo energético con tecnología LCN con domótica y sin 
domótica	en	un	día	del	fin	de	semana
6.2.4 Comparación del consumo energético del sistema con la tecnología Arduino
 La necesidad de brindar un sistema domótico de bajo costo, va ligado consigo, el 
brindar un sistema que ahorre energía. Para determinar el cumplimiento de este aspecto, 
se	procede	a	la	adquisición	de	curvas	de	consumo	usando	Arduino,	y	su	respectivo	análisis.	
 
 La Figura 6.4 presenta la comparación entre la potencia consumida en el prototipo 
usando el sistema domótico y la potencia consumida sin ella, para un día laboral. Se evi-
dencia un notable ahorro energético al automatizar el prototipo. 
 La Tabla 6.7 muestra los valores promedio en los escenarios analizados, el cual rati-
fica	la	diferencia	vista	en	la	Figura	6.4,	así	como	la	conclusión	obtenida.
Tabla 6.7. Comparación del consumo energético con la tecnología Arduino en un día laboral
Consumo energético Arduino (lunes-viernes)
Con domótica Sin domótica Diferencia
30,099 Wh 34,702 Wh 4,602 Wh
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Figura 6.4. Comparación del consumo energético con tecnología Arduino con domótica y 
sin domótica en un día laboral




Figura 6.5. Comparación del consumo energético con tecnología Arduino con domótica y 
sin	domótica	en	un	día	del	fin	de	semana




Consumo energético Arduino (fin de semana)
Con domótica Sin domótica Diferencia
31,266 Wh 32,462 Wh 1,196 Wh
	 Observando	 las	gráficas	comparativas	del	consumo	energético	para	 la	 tecnología	
Arduino,	en	un	día	laboral	y	fin	de	semana,	y	sus	respectivas	tablas,	se	concluye	que	la	
implementación de un sistema domótico permite el ahorro en el consumo de energía.
 La Tabla 6.9 muestra una comparación del consumo energético total de las tecno-
logías	usadas	en	la	implementación	del	sistema	domótico,	además	de	la	comparación	del	
uso	de	cada	uno	de	ellos.	Se	debe	aclarar,	que	el	ahorro	variará	de	acuerdo	a	las	cargas	
utilizadas y los tiempos de uso. 
 Sin embargo, el ahorro tanto energético como económico que nos proporciona Ardui-
no, lo convierte en una gran alternativa domótica para la sociedad actual.
Tabla 6.9. Comparación del consumo energético para las tecnologías LCN y Arduino con 
sistema domótico y sin sistema domótico
Consumo energético [Wh]
Tecnología
Lunes - viernes Fin de seman
Con domótica Sin domótica Diferencia Con domótica Sin domótica Diferencia
LCN 24,284 Wh 27,582 Wh 3,297 Wh 22,688 Wh 29,404 Wh 6,715 Wh
Arduino 30,099 Wh 34,702 Wh 4,602 Wh 31,266 Wh 32,462 Wh 1,196 Wh
	 Finalmente,	el	análisis	de	consumo	excluye	 la	potencia	consumida	por	el	compu-
tador,	necesario	en	el	caso	de	monitoreo	del	sistema,	esta	potencia	es	aproximadamente	
igual a 60 Wh.
6.3 Comparación funcional de los sistemas
 La funcionalidad de los sistemas domóticos utilizados en el proyecto son satisfacto-
rias,	pues	evidencian	alta	eficacia	en	varios	aspectos	como:	respuesta	de	los	actuadores,	
medición de datos en sensores, etc. La Tabla 6.10 presenta una comparativa de funcionali-
dad de los sistemas domóticos LCN y Arduino, basado en las métricas del sistema descritos 
en el Capítulo 3.
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Tabla 6.10. Comparativa de funcionalidad de las tecnologías domóticas utilizadas





Garantía de funcionamiento X X
Compatibilidad con otros sistemas de 
seguridad X X
Amigable	y	de	fácil	uso X X
Modular y sencillo de escalar a aplica-
ciones	más	grandes X M
Cumple	con	estándares	y	normas	de	ca-
lidad y seguridad X X
Tiempo de retorno de inversión M X
Tiempo de instalación X X
Debe	caber	en	cajas	de	conexión X X
X=Cumple, M=Cumple bajo ciertas condiciones.
 La Tabla 6.10 muestra que una gran similitud en el funcionamiento de las tecnologías 
de automatización utilizadas. Sin embargo, el escalamiento en la tecnología Arduino implica 
cambios en el código propuesto debido a disponibilidad de pines en sus tarjetas, redistri-
bución de sensores y actuadores, etc. Aunque dicha diferencia puede verse compensado 
en	el	costo	final,	pues	variará	de	forma	mínima.	Además,	el	alto	costo	de	la	tecnología	LCN	
ocasionaría un período de tiempo superior en el retorno de inversión, a diferencia de Ardui-
no	que	es	de	bajo	costo	y	cumple	con	igual	funcionalidad,	garantía	y	eficiencia.	En	conclu-
sión, ambos sistemas cumplen con los requerimientos del usuario y métricas propuestas 
para el desarrollo del proyecto.
CAPITULO 7
CONCLUSIONES
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• Las personas discapacitadas requieren de apoyo y ayuda para realizar sus actividades 
diarias, con el avance de la tecnología es posible satisfacer estas necesidades al brin-
dar un servicio de atención y prevención. La domótica ha sido creada para ofrecer la 
automatización	de	una	vivienda	además	de	una	vida	independiente	para	las	personas	
mayores y personas con discapacidad.
• El presente proyecto ha logrado cumplir con los alcances propuestos en el inicio del mis-
mo.	Debido	a	las	pruebas	realizadas,	ha	sido	posible	comprobar	y	verificar	el	correcto	
funcionamiento del sistema domótico implementado en ambas plataformas.
• Tanto la tecnología LCN, como Arduino, permiten la implementación de un sistema do-
mótico	que	brinde	soluciones	a	los	problemas	de	las	personas	discapacitadas,	con	el	fin	
de mejorar su calidad de vida.
• Ambos sistemas domóticos implementados permiten un control y monitoreo del sistema 
de forma remota desde varios dispositivos dentro como fuera de la vivienda.
• Cada una de los prototipos de red implementado es independiente de las cargas coloca-
das	en	el	presente	proyecto,	pues	es	posible	controlar	una	variedad	de	dispositivos	ON/
OFF aparte de los utilizados.
• El módulo de control central, sensores y actuadores utilizados en el sistema domótico 
de	 la	 tecnología	Arduino	permite	ajustarse	a	 las	exigencias	y	comodidad	del	usuario,	
debido	a	que	su	comunicación	es	inalámbrica.
• La tecnología LCN al ser una marca establecida mundialmente, aunque poco conocida 
en	nuestro	entorno,	ha	desarrollado	un	sistema	eficiente	en	su	funcionamiento	y	de	fácil	
programación.
• La alta funcionalidad de los dispositivos de la tecnología Arduino nos ha permitido emu-
lar el sistema domótico LCN de forma completa y satisfactoria.
• Las	diferentes	interfaces	de	control	y	monitoreo	implementadas	cubren	las	exigencias	
del usuario brindando seguridad y confort. 
• El prototipo del sistema domótico implementado tanto con la tecnología LCN como con 
la tecnología Arduino posibilita la autonomía de la persona con discapacidad, ofrecien-
do confort, accesibilidad, movilidad, seguridad y comunicación con el sistema. Estos 
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sistemas domóticos permiten controlar una vivienda a través de diferentes interfaces de 
control	como:	un	control	IR,	un	panel	táctil,	además	de	poseer	un	HMI	en	un	computador	
y a través de éste brindar un control y monitoreo remoto.
• La tecnología alemana LCN implementada en el primer prototipo es un sistema con 
una	funcionalidad	de	alto	nivel,	y	su	configuración	se	realiza	a	través	del	software	de	
programación propietario LCN-PRO. En cambio, la tecnología Arduino implementada 
en el segundo prototipo es un sistema de código abierto y programable por medio del 
software de Arduino (IDE).
• Ambas tecnologías implementadas son escalables, aunque LCN posee ventaja, por el 
hecho	de	que	su	bus	de	comunicación	es	físico	y	permite	añadir	más	módulos	a	la	red	y	
a	su	vez	sensores	o	actuadores	necesarios	sin	afectar	a	la	configuración	final	del	siste-




proyecto, pues nos ha permitido adentrarnos a nuevos campos de la programación.
• Las interfaces remotas y reconocimiento de voz requieren que el computador central 
mantenga	una	conexión	a	internet	constante.
• El	control	del	sistema	domótico	a	través	de	comandos	de	voz	permite	beneficiar	a	las	
personas no videntes, también con el uso de este campo tecnológico.
• El uso del reconocimiento de voz de Google Chrome resultó ser útil, pues se evitó im-
plementar códigos en otro software, que, aunque rindan de igual forma, pueden sobre-
cargar el procesamiento del computador, y por ende del sistema.
• El uso de domótica sin duda reduce los costos de planillas de luz, pues es posible tem-
porizar el funcionamiento de cargas, y en el caso de luminarias regularlas.
• Las cargas lumínicas de tipo incandescente utilizadas en el proyecto no son un limitante 
para la implementación de dimerización, pues hoy en día con el auge de luces led en 
éstos también sería posible.
• La realización de esta tesis nos ha abierto una visión a futuro sobre su implementación 




• La tecnología Arduino nos ha brindado la posibilidad de implementar un sistema domó-
tico de bajo costo, pero al mismo nivel que cualquier marca mundial.
• La tecnología Arduino aventaja a la tecnología LCN en costo de inversión, lo que hace 
que la potencial automatización de la vivienda esté al alcance de un ciudadano de clase 
media, que corresponde al mayor porcentaje en la ciudad de Cuenca.
• El sistema domótico no se encuentra restringido al uso de personas discapacitadas, sino 
que	está	abierto	a	la	sociedad	en	general,	pues	como	se	ha	visto,	su	implementación	
es muy útil pues facilita la interacción diaria y la calidad de vida de cualquier persona.
• La implementación de un sistema domótico usando la tecnología Arduino, es muy ac-
cesible para una persona de estatus media, mayormente radicados en la ciudad de 
Cuenca.
ANEXOS
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ANEXO A: Encuesta realizada para el diseño del producto
Necesidades emergentes en el hogar




 Planea adquirir una casa 
2. ¿Cuál considera usted que son los problemas más serios que se tiene en el ho-
gar? (Asigne un número del 1 al 5, siendo 5 lo más alto y 1 lo más bajo). (Mínimo 5 
respuestas)
 Robo
 Costos de Luz
 Peligros generados por artefactos 
 Costos del gas











 Alerta para descuidos
4. ¿Considera que los descuidos en el hogar generan incrementos en el costo de las 
facturas de consumo de servicios?
 Sí
 No
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5. En caso de que usted en P4 respondió SI: ¿Cuál es el descuido? En caso que usted 
respondió NO: ¿Por qué?
____________________________________________________________
6. Además de los servicios básicos (agua, luz, gas) ¿Qué considera usted importante 
tener en su vivienda?
 Servicio de internet
 Servicio telefónico
 Sistema de cable
 Seguridad
7. ¿Qué considera usted que incrementa el consumo de los servicios en el hogar? 





 Inconsistencia en el uso de los servicios
	 Otro	(especifique)
8. ¿Qué aspectos tecnológicos considera usted deben solventarse para mejorar la 
calidad de vida de las personas discapacitadas dentro del hogar?
 Control de dispositivos y equipos eléctricos
 Control de iluminación
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ANEXO B: Tabla de Función de Calidad
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ANEXO C: Manual	de	configuración	y	programación	del	sistema	domótico	LCN
C.1 Configuración inicial de los módulos
	 Una	vez	conectado	el	módulo	con	la	PC,	inicializamos	la	conexión	del	bus	LCN	a	
través	del	puerto	serial	(COM)	asignado.	El	software	deberá	reconocer	e	identificar	los	mó-










Puerto T Sensor de Luz
TVar
Histéresis 10lx
Puerto I Transponder Umbral 1 67lx









Puerto I ----- Rango pro-porcional 1°










Puerto I IR Remote Control
Puerto P Relays
*Nota:	Los	ítems	restantes	de	configuración	no	se	modifican,	es	decir,	se	mantienen	sus	valores	por	defecto.
 La segunda columna de la Tabla C.1, contiene la descripción de las propiedades de 
las	salidas	de	cada	uno	de	los	módulos.	La	tercera	columna	corresponde	a	la	configura-




C.2 Configuración y programación del sensor de luz (LCN-LSH).
 La programación de las acciones del sensor de luz depende de los umbrales deter-
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minados. A cada umbral le corresponde una dirección de programación del evento, e.g. un 
primer	evento	será	configurado	en	la	dirección	B1	(tabla	B,	llave	1),	y	así	sucesivamente.	
Para	 los	 alcances	 del	 proyecto	 se	 definen	 dos	 umbrales,	 como	 lo	menciona	 la	 sección	
5.1.3.1.





las luces de la sala (salida 1 del módulo LCN-UPP) con una rampa de 5 segundos (B1), y 
accionará	el	relé	5	del	módulo	LCN-R8H	para	que	se	“abran	las	persianas”	(B2).	
 
Figura C.1. Programación de eventos para el sensor de luz LCN-LSH (M6 luces)
C.3 Programación del sensor de movimiento (LCN-BMI)





Figura C.2. Programación de eventos para el sensor LCN-BMI (M10 sala)
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C.4 Programación sensor de temperatura (LCN-TS)
 La programación del evento se realiza en la opción Regulador. El evento programa-
do	controlará	un	relé	del	módulo	LCN-SH	conectado	a	un	ventilador.
C.5 Programación del control de acceso RFID (LCN-UT)
 Para la programación de control de acceso RFID, es necesario conocer el código de 
cada una de las tarjetas a usarse. El proyecto dispone de tres tarjetas con los siguientes 
códigos: 013372ce, 0028f65 y 01141ab2. 
 De cada código obtenido se toman sus últimos 6 dígitos y con ellos procedemos a 
programar eventos, como se indica en la Figura C.3.
Figura C.3. Ventana	de	configuración	del	código	de	tarjetas	para	LCN-UT
 La Figura C.4 muestra las escenas de luz programadas para cada tarjeta de acceso.
 
Figura C.4. Programación de eventos para transponder de acceso RFID
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	 La	Tabla	C.2	resume	la	configuración	realizada	para	cada	tarjeta,	mismas	que	co-
rresponden a diferentes escenas de iluminación.




- Enciende la salida 1 y 2 del módulo LCN-UPP (sala-dormitorio) 
con una rampa de 0.5 segundos hasta una intensidad del 50%.
- Activa el relé 8 del módulo LCN-R8H que corresponde a los 
tomacorrientes de la vivienda.
00028f65
(D3) 2
- Enciende la salida 1 del módulo LCN-UPP (sala) con una rampa 
de 6 segundos hasta una intensidad de brillo del 60%.
- Activa el relé 1 del módulo LCN-R8H que corresponde a la ilu-




cepción del relé 7 que corresponde al sensor de movimiento, y el 
8 de los tomacorrientes.
C.6 Programación del control de acceso remoto IR 
- Receptor de mando a distancia IR (LCN-RR)
	 De	[35]	se	obtiene	las	tablas	A/B	o	a	las	tablas	B/C	como	las	direcciones	asignadas	
para	control	IR.	En	nuestro	caso,	escogeremos	las	tablas	B/C	con	el	fin	de	evitar	cruces	en	
la programación con otros módulos.
- Transmisor de mando a distancia IR y control de acceso (LCN-RT)
 El transmisor se compone de cuatro teclas, cada una corresponde a una dirección, 
específica	con	sus	funciones	de	“hit”,	“make”	y	“break”.	Además,	cada	tecla	posee	4	niveles	
de acción, brindando al usuario 16 teclas de mando con tres funciones cada una. 
 Para acceder a un nivel distinto del nivel 1, se requiere de una combinación de te-
clas, descritas en la Tabla C.3. Por ejemplo, las teclas • + o accede a las direcciones desde 
la 1 a la 4 de la tabla secundaria, en este caso, la tabla C (nivel 3), y así, según correspon-
da.
 La función principal, por defecto, corresponde a las direcciones del nivel 1. Por lo 
que,	si	cambiamos	de	nivel,	transcurrido	un	tiempo	definido	por	el	fabricante,	el	transmisor	
regresará	por	sí	solo	a	su	nivel	por	defecto.
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Tabla C.3. Combinación de teclas, niveles y direcciones del módulo LCN-RT
 La Figura C.5 muestra los eventos programados en la dirección B3 (tecla o, nivel 1), 
en	sus	funciones	“hit”,	“make”	y	“break”.
 
Figura C.5. Programación de eventos para la dirección B3 del transmisor IR, módulo LCN-
RT (M14 cocina)
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C.7 Programación de pulsantes convencionales (LCN-T8)
 Para el uso de pulsantes convencionales dentro del sistema deben conectarse al 
sistema a través del módulo LCN-T8. La combinación de sus cables habilita diferentes di-







Figura C.6. Programación de evento para los pulsantes convencionales LCN-T8 (M14 cocina)
C.8 Programación de teclado (LCN-GT6W)
 Según la referencia [29] la dirección de las teclas del módulo LCN-GT6W correspon-
de a la tabla A, desde la llave 1 hasta la 6.
	 La	Figura	C.7	muestra	la	parte	de	programación	del	módulo	LCN-GT6W.	Además,	en	
este caso se hace uso de la doble programación sobre las teclas 5 y 6 mediante el uso de 
los targets disponibles. 
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Figura C.7. Programación de eventos para el teclado LCN-GT6W (M10 sala)
C.9 Programación de la interfaz web LCN-GVS
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Figura C.8. Esquema	de	conexión	host	y	acoplador	para	la	configuración	de	LCN-PCHK	y	
LCN-GVS. Tomada de [37].
	 Para	la	configuración	del	software	LCN-PCHK	se	debe	conocer	las	interfaces	a	aco-
plar.	Por	lo	tanto,	se	selecciona	las	interfaces	a	acoplar,	que	serán:	para	la	interfaz	LCN	el	
puerto serial (COM) y para la interfaz host: mediante el protocolo TCP/IP a través del puerto 
4114, como se observa en la Figura C.9.
Figura C.9.	Configuración	y	monitoreo	desde	LCN-PCHK
	 Ejecutado	el	software	LCN-PCHK	se	podrá	acceder	simultáneamente	al	control	del	
sistema desde LCN-PRO y LCN-GVS.
 - LCN-GVS
 Según la referencia [38]  LCN-GVS (Sistema de Visualización Global), permite al 
usuario	control	 y	 configuración	del	 sistema	por	medio	del	navegador	web.	Este	sistema	
dispone de funciones para acciones de visualización, control de acceso, temporización y 
gestión de avisos.
 El sistema también privacidad en la administración, pues, solamente personas auto-
rizadas puedan iniciar sesión en LCN-GVS, el cual, funciona en cualquier computador, sin 
que sea necesario instalar un software adicional.






	 Si	se	accede	desde	otro	ordenador,	se	reemplazará	localhost por la dirección ip 
del host al que se encuentre conectado el acoplador.
	 La	dirección	nos	dirigirá	hacia	la	página	de	inicio	de	sesión	de	GVS,	como	se	mues-
tra	en	 la	Figura	C.10.	Para	el	primer	 ingreso,	se	utilizará	el	usuario: lcn y contraseña: 
test123, que son valores por defecto proporcionados por el fabricante.
	 Una	vez	ingresado	al	sistema,	configuramos	la	comunicación,	creamos	nuestro	nue-
vo usuario-administrador y reiniciamos el inicio de sesión.
	 Para	configurar	la	comunicación	de	la	interfaz	GVS,	utilizamos	el	archivo	del	LCN-
PRO que contiene la programación del sistema. Posteriormente, en la ventana Configura-
ción del sistema>>Configuración,	se	selecciona	el	bus	LCN	correspondiente,	la	conexión	
host y el puerto TCP/IP a través del puerto 4114.	Las	configuraciones	deberán	ser	iguales	
a	las	cargadas	en	LCN-PCHK.
Figura C.10. Ventana de inicio de sesión de LCN-GVS
 Creación de tableros
	 Terminada	la	configuración	de	conexión	y	cuentas	de	usuario.	Creamos	los	diferen-
tes	tableros	de	control	que	dispondrá	la	interfaz	de	la	cuenta.	La	Figura	C.11	muestra	las	
ventanas de creación de los tableros. 
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Figura C.11. Creación de tableros de control
 La Figura C.12 muestra la ventana subsiguiente a la creación de tableros, en la cual 
se agregan los controles necesarios para la interfaz de usuario. Los elementos de control 
que pueden ser agregar son varios, siendo aplicados hacia relés, luminarias dimerizables, 
sensores, temporizadores, etc. La Figura C.12 también muestra los elementos de control 
agregados a nuestro tablero. 
 
Figura C.12. Tablero general agregado elementos de control
 Para agregar control sobre un relé del sistema, se siguen los siguientes pasos:
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1. Se selecciona el elemento de control Relé
2. Se asigna el modulo en el que se encuentra el relé a controlar
3. Se selecciona el tipo de control que se desea
4. Se selecciona el número del relé
5. Se selecciona una imagen para el elemento, en caso que se encuentre Activo
6. Se selecciona una imagen para el elemento, en caso que se encuentre
7. Desactivo
	 Idéntico	proceso	se	siguen	para	añadir	los	demás	elementos,	e.g.	control	de	lumi-
nosidad sobre una salida dimerizable, control sobre una salida del sistema (en caso, de no 
requerir dimerización en la salida), etc. 
	 El	panel	de	adición	de	elementos	de	control	además	permite	programar	temporiza-
dores para diferentes dispositivos del sistema. Sin embargo, antes de agregar dicho control 
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Figura C.14. Interfaz	LCN-GVS	final
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ANEXO D: Manual	de	configuración	y	programación	del	sistema	domótico	con	Arduino
 La mayor parte de los módulos sensores y actuadores del sistema domótico aco-
plados al Arduino necesitan de librerías que permiten y facilitan su control, éstas se deben 
situar en el directorio de librerías de la carpeta de instalación de Arduino. Para usar una 
determinada librería, al inicio del código de programación del sketch se incluye la siguiente 
línea: #include <NombreDeLibreria.h>
	 A	continuación,	se	detalla	la	configuración	y	programación	de	los	módulos	utilizados	
para la implementación del sistema.
D.1 Configuración inicial de las placas Arduino
 En la implementación del sistema se plantea utilizar las placas de Arduino Uno y 
Arduino Mega 2560. La programación de estos módulos se realiza a través del software 
de	código	abierto	de	Arduino	(IDE),	el	mismo	que	puede	ser	descargado	desde	su	página	
oficial	[24].
 Se debe instalar el driver ubicado dentro de la carpeta drivers de Arduino, posterior-
mente es posible programar en el sketch. Para grabar en la tarjeta se debe seleccionar la 
tarjeta y el puerto serial correcto, en el menú de herramientas, como se muestra en la Figu-
ra D.1.
Figura D.1. Selección de la tarjeta Arduino y puerto serial
D.2 Configuración y programación del sensor de temperatura y humedad DHT11
 La Figura D.2 muestra el sensor DHT11 que incluye un medidor de humedad de tipo 





Figura D.2. Sensor de temperatura y humedad DHT11
 El DHT11 tiene tres líneas: GND, VCC y una sola línea de datos digitales. La fuente 
de alimentación es de 3-5.5V DC. Un formato de datos de un solo bus se utiliza para la co-
municación y sincronización entre el microcontrolador y sensor DHT11.
La	Tabla	D.1	muestra	la	conexión	entre	los	pines	del	sensor	DHT11	y	la	placa	Arduino.
Tabla D.1.	Conexión	de	los	pines	del	sensor	DHT11
Pin DHT11 Arduino Uno
GND GND
VCC 3.3V
DATA 7 (cualquier pin digital)
 - Programación del sensor DHT11
 En el sketch del Arduino IDE primeramente se incluye la librería DHT.h,	y	se	define	
el	pin	de	conexión	del	sensor	y	el	modelo	del	sensor.
  #include “DHT.h”     
  #define DHTPIN 7    
  #define DHTTYPE DHT11    
 
	 Se	debe	definir	una	variable	DHT	para	la	comunicación	con	el	sensor.
  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
	 En	la	función	de	configuración,	void setup(), se inicia el sensor. Mientras, que en la 
función void loop() se obtienen las lecturas de temperatura y humedad.
D.3 Configuración y programación del sensor de luz digital BH1750
 El módulo BH1750 mostrado en la Figura D.3, es un sensor de luz digital con co-
municación por I2C, con la posibilidad de seleccionar 2 direcciones. Este sensor entrega 
automáticamente	el	valor	en	lux	(1	–	65535	lx)	[40].
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Figura D.3. Sensor de luz digital BH1750
	 La	Tabla	D.2	muestra	la	conexión	de	los	pines	del	sensor	BH1750	con	la	placa	Ardui-










 - Programación del sensor BH1750








 void setup() {  
 LightSensor.begin();
 LightSensor.SetAddress(Device_Address_H); //Address 0x5C
 LightSensor.SetMode(Continuous_H_resolution_Mode);
  … }  
D.4 Configuración y programación del módulo lector RFID RC522
	 El	chip	MFRC522	mostrado	en	 la	Figura	D.4,	es	un	 integrado	de	 lectura/escritura	
operado	a	una	frecuencia	de	13.56	MHz.	Está	diseñado	para	la	comunicación	sin	contacto	
con	tarjetas	“ISO/IEC	14443	A/MIFARE”	[41].	Se	puede	comunicar	por	diferentes	protocolos	
como: SPI, UART o I2C.
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comunes para todos los dispositivos [42]:
• MISO (Master In Slave Out). La línea de esclavo para el envío de datos al maestro.
• MOSI (Master Out Slave In). La línea de maestro para el envío de datos a los periféricos.
• SCK	(Serial	Clock). Los impulsos de reloj que sincronizan la transmisión de datos gene-
rada por el maestro.
Y	una	línea	específica	para	la	selección	de	cada	dispositivo:
• SS (Slave Select). El pin en cada dispositivo que el maestro puede utilizar para activar 
y	desactivar	los	dispositivos	específicos.
Figura D.4. Módulo lector RFID RC522
	 Cuando	el	pin	SS	de	un	dispositivo	está	en	bajo	(0V),	éste	se	comunica	con	el	maes-
tro.	Cuando	está	en	alto	(5V),	el	dispositivo	se	encuentra	desactivado,	es	decir,	el	maestro	





Señal Pin RFID RC522 Arduino Uno
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 - Programación del módulo RFID RC522
 En el sketch del Arduino IDE se incluyen las librerías MFRC522.h y SPI.h,	además	
se	crea	un	objeto	del	tipo	MFRC522	[43]	y	se	definen	los	pines	para	la	selección	del	dispo-
sitivo SAD y reset RST.
	 En	la	función	de	configuración	se	inicia	la	comunicación	SPI	y	el	objeto	MFRC522.	
  void setup() {  
  SPI.begin();
  nfc.begin();
  }  
 En la función void loop() se obtiene el valor serial de la tarjeta RFID y según su nú-
mero serial se procede a realizar una función predeterminada.
D.5 Configuración y programación del sensor de movimiento PIR 
 La Figura D.5 muestra el sensor infrarrojo pasivo (PIR, por sus siglas en inglés), el 
cual detecta cabios en los niveles de radiación infrarroja que recibe. 
Figura D.5. Sensor de movimiento PIR
	 La	Tabla	D.4	muestra	conexión	de	los	pines	del	sensor	PIR	con	la	placa	Arduino.
Tabla D.4. Conexión	de	los	pines	del	sensor	de	movimiento	PIR
Pin PIR Arduino Uno
GND GND
VCC 5V
OUT 3 (cualquier pin digital)
 - Programación del sensor de movimiento PIR
 La obtención de la señal proveniente del sensor PIR no necesita incluir ninguna 
librería.	En	el	sketch	del	Arduino	IDE	se	inicia	con	la	creación	de	constantes	que	harán	re-
ferencia a los pines del sensor.
	 En	la	función	de	configuración	se	coloca	como	entrada	al	pin	conectado	a	la	señal	
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del sensor de movimiento. En la función void loop() se hace la lectura de la señal del sensor 
y según sea necesario se procede a ejercer alguna función. 
void loop(){  
      estado= digitalRead(pinSensor);  //se lee el estado del sensor PIR
      if(estado==HIGH){      //si hay movimiento
         Serial.println(“Movimiento detectado”);  
      } else {                         //no hay movimiento
        Serial.println(“Sin movimiento”);   
      }
}  









 Tabla D.5. Conexión	de	los	pines	del	módulo	receptor	IR
Pin receptor IR Arduino Uno
GND GND
VCC 5V
OUT 8 (cualquier pin digital)
 
 -  Programación del control remoto IR y módulo receptor
 En el sketch del Arduino IDE se incluyen la librería IRremote.h, y se declaran dos 




 IRrecv irrecv(receiver);     // creación de la instancia de ‘irrecv’
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 decode_results results;      // creación de la instancia de ‘decode_results’
 int receiver = 2;  // Pin de señal del receptor IR
	 En	la	función	de	configuración	se	inicia	el	receptor	IR.	En	la	función	void loop() se 
comprueba	si	se	ha	recibido	alguna	señal	IR	del	control	remoto;	de	ser	así	se	llama	a	una	
función	que	compara	el	valor	hexadecimal	obtenido.
 En la función “traducirIR()” se compara el valor captado por el receptor IR con los 
valores	hexadecimales	correspondientes	a	cada	tecla.
 void traducirIR(){  
 switch(results.value)  {
   case 0xFF629D: Serial.println(“ FORWARD”); break;
   case 0xFF22DD: Serial.println(“ LEFT”);    break;
   case 0xFF02FD: Serial.println(“ -OK-”);    break;
   case 0xFFC23D: Serial.println(“ RIGHT”);   break;
   case 0xFFA857: Serial.println(“ REVERSE”); break;
   case 0xFF6897: Serial.println(“ 1”);    break;
   case 0xFF9867: Serial.println(“ 2”);    break;




    default:     Serial.println(“ otro botón   “);
   }// fin case
    delay(100); 
 } //fin del método traducirIR
D.7 Configuración y programación del módulo relé
 Un relé es un interruptor de accionamiento eléctrico. La Figura D.7 incluye cuatro 
relés cada uno tiene tres terminales: 
• COM	-	Conexión	común. Es la terminal central.
• NO - Normalmente abierto. Actúa como un interruptor, cuando se activa el módulo de 
relé, cierra el circuito y se alimenta la carga.
• NC - Normalmente cerrado.	Siempre	está	en	contacto	con	COM,	cuando	se	activa	el	
relé se abre el circuito.
 El módulo relé permite combinar la potencia de procesamiento del Arduino a los dis-
ESTEBAN FARFÁN - DIEGO QUIZHPE 115
UNIVERSIDAD DE CUENCA
positivos	que	utilizan	más	alta	intensidad	y	tensión.	Lo	hace	proporcionando	cuatro	relés	
que son estimados para 7A a 28V DC o 10A a 125V AC [46]. Cada pin de accionamiento, 
son activado mediante entradas en bajo (0V) desde Arduino. 
 












 La Figura D.8 muestra la etapa de potencia en el módulo relé de 4 canales.
 Figura D.8. Módulo relé de cuatro canales compatible con Arduino
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 - Programación del módulo relé de 4 canales




relés en estado alto. En la función void loop() se realiza la acción deseada, e.g. se puede 
encender y apagar las luces incandescentes, accionando el relé correspondiente.
 void loop(){  
    digitalWrite(RELAY1,LOW);           // Se enciende el relay 1
    delay(2000);                        // Se espera 2 segundos 
    digitalWrite(RELAY1,HIGH);          // Se apaga el relay 1
 }  













 Para poder usar todas las funciones del shield, necesitamos varias librerías con 




• Librería	Adafruit_GFX.	Esta librería de Adafruit proporciona el código necesario para la 
realización	de	gráficos	en	la	pantalla	(puntos,	círculos,	líneas,	etc.)




• Librería SD. Es la librería que incluye el entorno de Arduino por defecto para el acceso 
y comunicación con tarjetas SD, o MicroSD.
• Librería SPI. Librería útil para la comunicación entre la tarjeta SD o MicroSD con el Ar-
duino a través del bus SPI.
• Librería TFT-LGDP4535. Librería principal para el correcto funcionamiento de la pantalla 
táctil	con	el	driver	LGDP4535.






 Incluimos las librerías Adafruit_GFX, LGDP4535, zTouchScreen, SdFat y SPI. Pos-





 #define MINPRESION 10                //mínima presión
 #define MAXPRESION 1000          //máxima presión
 TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
 #define SD_CS 10
	 En	la	función	de	configuración	se	resetea	el	TFT	y	se	inicia	la	pantalla	con	los	pará-
metros necesarios para su correcta funcionalidad.
 void setup(void) {
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 tft.reset();
 ts.InitVariable(2, 240, 320, TS_MINX, TS_MAXX, TS_MINY, TS_MAXY, MINPRE  
 SION, MAXPRESION)
 }
D.9 Configuración y programación del módulo transceptor nRF24L01
 Estos módulos integran un completo transceptor RF de 2,4GHz de radio, sintonizador 
de RF, y una interfaz SPI de alta velocidad para el control de la aplicación. La alimentación 
de	estos	módulos	debe	contar	con	la	suficiente	capacidad	de	corriente.	Es	recomendable	
conectar	un	capacitor	de	3,3μF	a	10μF	paralelo	a	su	fuente	de	alimentación	[50].	La	Figura	
D.10 muestra los módulos transceptores nRF24L01.
 
Figura D.10. Módulo transceptor nRF24L01
	 La	Tabla	D.7	muestra	la	conexión	de	los	pines	del	módulo	nRF24L01	con	la	placa	
Arduino, el pin IRQ no es utilizado comúnmente en las aplicaciones desarrolladas.
Tabla D.7.	Conexión	de	los	pines	del	módulo	nRF24L01
Señal Pin módulo RF Arduino Uno Arduino Mega 2560
GND 1 GND GND
VCC 2 3.3V 3.3V
CE 3 9 48
CSN 4 10 53
SCK 5 13 52
MOSI 6 11 51
MISO 7 12 50
IRQ 8 ----- -----
 - Programación del módulo transceptor nRF24L01
	 Se	incluyen	las	librerías	RF24	y	la	SPI	para	su	comunicación,	además	se	define	el	
pipe de transmisión y se crea el objeto del tipo RF24.
 #include <SPI.h>             
 #include <nRF24L01.h>
 #include <RF24.h>









 En la función void loop() se transmite hacia el otro módulo con la función write con 
parámetros	de	dato	y	su	longitud	y	se	hace	la	lectura	con	la	función read	con	iguales	pará-
metros.
	 El	 funcionamiento	del	sistema	respecto	 la	comunicación	 inalámbrica	entre	 las	dos	
placas de Arduino depende de la creación inicial de un radio de comunicación como:






 const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
 Antes de enviar datos a través del módulo nRF24L01 se establece la dirección del 





 En la parte del receptor es el mismo principio, sin embargo, para determinar la direc-
ción con la que recibe los datos el sistema utiliza el método:
 radio.openReadinPipe (0, pipe);
 En este método el primer argumento hace referencia al número de secuencia, se 
puede	crear	6	secuencias	que	respondan	a	diferentes	direcciones;	el	segundo	argumento	
es la dirección por la que recibe los datos. Posteriormente el sistema habilita la recepción 
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de los datos con el método:
 radio.startListening ();
 El sistema se encuentra constantemente comprobando si han llegado datos a la di-
rección	del	receptor	con	el	método:	“radio.available	();”	el	cuál	devuelve	un	valor	booleano	
de verdadero en caso de recibir algún dato. Finalmente, el sistema hace una lectura de los 
datos recibidos mediante el método: 
	 radio.read	(&	text,	sizeof	(text));
 El primer argumento de éste método hace referencia a un indicador de la variable 
que	almacenará	 los	datos	 recibidos,	en	cambio	el	 segundo	argumento	es	el	 tamaño	de	
bytes de la misma variable.
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ANEXO E: Capturas del código programado para el SRCV
 
Figura E.1. Compatibilidad del navegador con la API de reconocimiento
 
Figura E.2. Modo de reconocimiento continuo
Figura E.3. Sub método onresult
 
Figura E.4. Limitación caracteres en el resultado del reconocimiento
 
Figura E.5. Validación de entrada de voz de un comando 
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ANEXO F: Diseño de placas para el Arduino Uno, Arduino Mega 2560 y circuito de dimerización
 
Figura F.1. Diseño de placa para Arduino Uno
 
Figura F.2. Diseño de placa para Arduino Mega 2560
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Figura F.3. Diseño de placa para el circuito de dimerización
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